Gazy medyczne URZ ul. Cwiklinskiej

1.Do instalacji stosowaé rury miedziane d = 10 x 1,0mm

2.Istalacje laczy¢€ zlgczkami lutowanymi lutem twardym w oslonie azotowej.

3.Instalcje zakoniczy¢ reduktorem II-go stopnia typu EM65-40-1-4-U ( 0-4,0bar )
zintegrowanym z zaworem odcinajacym i manometrem. W przypadku instalacji tlenu
dodatkowo bezpiecznik ogniowy. Zlaczka koficowa wg wymagan uzytkownika —
zlgczka do weza lub nakretna. ( np. fimy Hoke )

4.Na butli zamontowa¢ reduktor I-go stopnia typu FM-61-200-100 ( 0-100bar )

S.Polaczenie reduktora I-go stopnia z instalacjg wykonaé wezykiem elastycznym o
dhugosci 40-50cm d= 10mm na ciSnienie p=25 bar.( Greggersen lub Instal-Med. )

6.Instacje zakoniczy¢ 1,2 m nad posadzka laboratorium.

7.Czujnik metanu DEX 12 zamontowaé w kotlowni na projektowanymi kotlami na
stropie pomieszczenia kotlowni.
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gaz tech. 10x1.0mm
rury prowadzic pod stropem
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Reduktor Il sto nilaJ

P
( 0 4 ,Obar)
integrowany z zaworem odcinajgcym
i manometrem
oraz hezpiecznikiem ogniowym
Ziaczka koncowa wg wymagan uzytkownika —

zlaczka do weza lub nakretna. ( np. fimy Hoke )

Cu d=10x1,0mm

Cu d=10x1,0mm

Reduktor || stopnia

montowana na wys. 1,2m nad posadzka

mm; [=45¢m
p=25, Obar

Reduktor .| stopnia

-01-200- m
(0-100bar) p=25, Obar

Reduktor | stopnia
typ FM-61-200-
(0-100bar)

Butla na tien 401

butla na azot 40

Reduktor |l sto ma

v (0-4, Obar)
integrowany z zaworem odcinajgcym
i manometrem

Cu d=10x1,0mm

Elektromagnetyczny

zawor odcina}qcy

laczka koricowa wg wymagan uZytkownika —
p=0-10bar

zlgczka do weza lub nakretna. ( np. fimy Hoke )
montowana na wys. 1,2m nad posadzkg

G=38" Cu d=10x1,0mm

Zintegrowany z zaworem odcinajacym -
i manometrem
Zlqczka korcowa wg wymagan uzytkownika —

ztaczka do weza lub nakretna. ( np. fimy Hoke )
montowana na wys. 1,2m nad posadzka

Detektor wodoru

typ PHA

Redukior 1| stopnia
typ EM65-40-1-4-U
( 0-4,0bar)

mm: [=45cm
p=25,0bar

Reduktor | stopnia
yp FM-61-200-
(0-100bar)

butla na hel 33|

butla na wodor 33|

zintegrowany z zaworem odcinajacym
i manometrem

Ztaczka koricowa wg wymagan uzytkownika —
zlaczka do weza lub nakretna. ( np. fimy Hoke )
montowana na wys. 1,2m nad posadzka

1,2m
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