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Sieci i urz�dzenia elektroenergetyczne. Strefa S1-3

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 LINIA KABLOWA SN 15kV

1.1 WPI�CIE W ISTN. LINI� KABLOW� SN 15kV RELACJI GPZ Zaczernie - RS TAJ�CINA

1.1.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 756 m3

1.1.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 12 m3

1.1.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 756 m3

1.1.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 12 m3

1.1.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,6·m 2 760 m

1.1.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK 232 lub równowa�ne 81 m

1.1.7 KNNR 5/713/7

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 18,0·kg/m / XRUHAKXS 
1x240 243 m

1.1.8 KNNR 5/707/8 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 18,0·kg/m, przykrycie foli� / XRUHAKXS 
1x240 8 326 m

1.1.9 KNNR 5/715/8

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 18,0·kg/m / 
XRUHAKXS 1x240 30 m

1.1.10 Nr STWiOR: SST-E

KNR 510/611/6

Monta� głowic wn�trzowych z ta�m izolacyjnych na kablach jedno�yłowych z Al o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel do 20·kV, do 240·mm2 / p.a. POLT 24D/1XI-L16 lub 
równowa�ne

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

1.1.11 Nr STWiOR: SST-E

KNR 510/512/6

Monta� w rowach muf przelotowych z ta�m izolacyjnych na kablach energetycznych 1-�yłowych 
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z �yłami Al, kabel do 20·kV, do 240·mm2 /POLJ 
24/1x240 lub SXSU 5131lub równowa�ne

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 szt

1.1.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/1

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel s.n. 6 odcinek

1.1.13 Obsługa geodezyjna 1 kpl

2 ROZDZIELNIA SIECIOWA

2.1 Nr STWiOR: SST-B

ROBOTY BUDOWLANE DLA POSADOWIENIA ROZDZIELNI

2.1.1 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/218/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii III

0,50*1,2*(16,1+6,2)*2 = 26,76

26,76 26,760 m3

2.1.2 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu
III

(6,2*16,1*1,2)-26,76 = 93,024

93,024 93,02 m3
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2.1.3 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/214/4 (1)

Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 93,02 4,00 m3

2.1.4 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/301/1

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu
I-II /p.a. dowiezienie piasku do zasypania wykopu

wykop-(podsyka piaskowa+płyta 
fundamentowa+fundament stacji) 93,02-(14,50+14,50+47,38) = 16,64

16,64 16,64 m3

2.1.5 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/214/3 (1)

Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód do 5·t /p.a. dowiezienie piasku

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 16,64 8,00 m3

2.1.6 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/501/1

R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo�� do 3·m, kategoria gruntu 
I-III

26,76+16,64 = 43,4

43,4 43,40 m3

2.1.7 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/501/4

R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za ka�dy dalszy 1·m przerzutu ponad 3·m do
9·m, kategoria gruntu I-III

R= 0,955   M= 1,000   S=11,000 43,40 2,00 m3

2.1.8 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym, pospółka

Podsypka �wirowo-piaskowa 14,8*4,9*0,2 = 14,504

14,504 14,50 m3

2.1.9 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli, pr�ty stalowe okr�głe 
�ebrowane, Fi 12·mm 34GS 0,66 t

2.1.10 Nr STWiOR: SST-B

KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub �elbetowych, stopy i płyty 
fundamentowe 29 m2

2.1.11 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe �elbetowe, płyty, beton podawany pomp� /B20

14,8*4,9*0,2 = 14,504

14,504 14,50 m3

2.1.12 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/616/1

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa /p.a. ta�ma uszczelniajaca 7 m2

2.1.13 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1·warstwa

0,8*(14,1+4,20)*2 = 29,28

29,28 29,28 m2

2.1.14 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za ka�d� nast�pn� warstw� 29,28 m2

2.1.15 Obsługa geodezyjna 1 kpl

2.2 ROZDZIELNIA SIECIOWA RGSN - adaptacja obiektu typowego

2.2.1 Nr STWiOR: SST-E

Rozdzielnia sieciowa RGSN - adaptowany obiekt typowy  (MRw-bS 20/630-20 - lub równowa�ne ) 
- zakup, rozładunek, monta�, rozruch i pomiary 1 kpl

2.2.2 Nr STWiOR: SST-E

Transformator olejowy TNOSN 630/20 15,75/0,42kV - lub równowa�ne - zakup, monta� i rozruch 1 kpl
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2.2.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/907/6

Układanie uziomów w rowach kablowych /FeZn 30x4 10 m

2.2.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/907/6

Układanie uziomów w rowach kablowych /FeZn 40x5 46 m

2.2.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/611/2

Ł�czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka
do 200·mm2 10 szt

3 LINIE KABLOWE nN  NA TERENIE PPNT

3.1 Zasilanie przepompowni PP1

3.1.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 10 m3

3.1.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 315 m3

3.1.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 10 m3

3.1.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 315 m3

3.1.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 1 926 m

3.1.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK 110 - lub równowa�ne 37 m

3.1.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/3 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie foli� / YAKY 4x70 983 m

3.1.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/3

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 3,0·kg/m / YAKY 4x70 37 m

3.1.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie foli� / YKY 4x4 - 
poł�czenie szaf 4 m

3.1.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/4

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 120·mm2 / 70mm2 8 szt

3.1.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/6

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120·mm2 8 szt

3.1.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/2

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2 8 szt

3.1.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/403/1

Urz�dzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach /zł�cze kabl.-pomiar. ZK-1/1P P/01/01/ZPUE
z licznikiem C52 lub równowa�ne 1 szt

3.1.14 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1001/1 (1)

Monta� i stawianie słupów o�wietleniowych, słup do 100·kg, stalowy / np. S-80P , fundament F 
150 ( Elektromonta� ) - maszt dla anteny 1 szt

3.1.15 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 2 odcinek

3.1.16 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom
4.5·m 1 szt

3.1.17 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/605/2

Uziomy powierzchniowe poziome, gł�boko�� wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III / FeZn 30x4 2 m

3.1.18 Obsługa geodezyjna 1 kpl
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3.2 Zasilanie przepompowni  PP2

3.2.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

3.2.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80 m3

3.2.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

3.2.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 80 m3

3.2.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 464 m

3.2.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK 110 lub równowa�ne 33 m

3.2.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli� / YAKY 4x25 232 m

3.2.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/2

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 1,0·kg/m /YAKY 4x25 33 m

3.2.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie foli� / YKY 4x4 - 
poł�czenie szaf 4 m

3.2.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/3

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 50·mm2 / 25mm2 8 szt

3.2.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/5

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 8 szt

3.2.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/2

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2 8 szt

3.2.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/403/1

Urz�dzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach /zł�cze kabl.-pomiar. ZK-1/1P P/01/01/ZPUE
z licznikiem C52 lub równowa�ne 1 szt

3.2.14 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1001/1 (1)

Monta� i stawianie słupów o�wietleniowych, słup do 100·kg, stalowy / np. S-80P , fundament F 
150 ( Elektromonta� ) - maszt dla anteny 1 szt

3.2.15 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 2 odcinek

3.2.16 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom
4.5·m 1 szt

3.2.17 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/605/2

Uziomy powierzchniowe poziome, gł�boko�� wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III / FeZn 30x4 2 m

3.2.18 Obsługa geodezyjna 1 kpl

3.3 Zasilanie przepompowni PD1

3.3.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

3.3.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 120 m3

3.3.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3
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3.3.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 120 m3

3.3.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK110 lub równowa�ne 12 m

3.3.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 756 m

3.3.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/4 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli� / YAKY 4x150 407 m

3.3.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/3

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 3,0·kg/m / YAKY 4x150 12 m

3.3.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli� / YKY 4x16 - 
poł�czenie szaf 4 m

3.3.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/5

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 240·mm2 / 150mm2 8 szt

3.3.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/2

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 16·mm2 8 szt

3.3.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/7

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240·mm2 8 szt

3.3.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/4

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 8 szt

3.3.14 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/403/1

Urz�dzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach /zł�cze kabl.-pomiar. ZK-1/1P P/01/01/ZPUE
z licznikiem EABM lub równowa�ne 1 szt

3.3.15 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 2 odcinek

3.3.16 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom
4.5·m 1 szt

3.3.17 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/605/2

Uziomy powierzchniowe poziome, gł�boko�� wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III / FeZn 30x4 2 m

3.3.18 Obsługa geodezyjna 1 kpl

3.4 Zasilanie przepompowni PD2

3.4.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

3.4.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 105 m3

3.4.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

3.4.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 105 m3

3.4.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK110 lub równowa�ne 22 m

3.4.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 636 m

3.4.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/4 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie foli� / YAKY 4x150 345 m
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3.4.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/3

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 3,0·kg/m / YAKY 4x150 22 m

3.4.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli� / YKY 4x16 - 
poł�czenie szaf 4 m

3.4.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/5

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 240·mm2 / 150mm2 8 szt

3.4.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1204/2

Monta� ko�cówek kablowych, zaciskanie, przekrój �ył do 16·mm2 8 szt

3.4.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/7

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240·mm2 8 szt

3.4.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1203/4

Podł�czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 8 szt

3.4.14 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/403/1

Urz�dzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach /zł�cze kabl.-pomiar. ZK-1/1P P/01/01/ZPUE
z licznikiem EABM lub równowa�ne 1 szt

3.4.15 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 2 odcinek

3.4.16 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom
4.5·m 1 szt

3.4.17 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/605/2

Uziomy powierzchniowe poziome, gł�boko�� wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III / FeZn 30x4 2 m

3.4.18 Obsługa geodezyjna 1 kpl

4 RURY OCHRONNE

4.1 Rury dla kabli elektrycznych pod projektowan� drog� - uło�y� w trakcie robót drogowych

4.1.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm / DVK 232 ( 2x35m) lub równowa�ne 70 m

4.2 Rura dla projektowanego kabla telefonicznego pod projektowan� drog� - uło�y� w trakcie robót drogowych

4.2.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm / HDPE 140/8,0 33 m

4.3 Rury na istniej�cych kablach pod projektowan� drog�

4.3.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm / A110PS lub równowa�ne 25 m

4.3.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /A160PS lub równowa�ne 25 m


