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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Instalacje elektryczne dla węzła

1.1 KNNR 5/1209/7 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do
2 cegieł, Fi·40·mm 1 otwór

1.2 KNNR 5/1209/5 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do
1 cegły, Fi·40·mm 2 otwór

1.3 KNNR 5/301/8
Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w 
ślepych otworach w cegle 18 szt

1.4 KNNR 5/1102/2
Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do 1·kg, 2
mocowania 17 szt

1.5 KNNR 5/1104/4 (1)
Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoŜa na ścianie, 
2-mocowania, uchwyty 17 szt

1.6 KNNR 5/1105/7
MontaŜ korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
100·mm 17 m

1.7 KNNR 5/103/1 (1)
Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi·20·mm - rury 
winidurowe fi 18 mm 42 m

1.8 KNNR 5/103/1 (1)
Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi·22·mm 5 m

1.9 KNNR 5/103/3
Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi 37·mm 12 m

1.10 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewody YDYŜo 3x2,5 mm2 5 m

1.11 KNNR 5/203/3
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 30·mm2 - przewody YDY 5x6mm2 12 m

1.12 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewody YDY 5x1 mm2 13 m

1.13 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewody YDY 3x1,5mm2 23 m

1.14 KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x1mm2 27 m

1.15 KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 2x1mm2 27 m

1.16 KNNR 5/209/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5·mm2 YDY 3x1,5mm2 27 m

1.17 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewody YDY 2x2,5 5 m

1.18 KNNR 5/406/7
Prefabrykacja rozdzielnicy  - rozdzielnica SE 1 szt

1.19 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane
w cegle 15 szt

1.20 KNNR 5/304/2
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 
wyloty 8 szt

1.21 KNNR 5/307/2
Przycisk jednobiegunowy 1 szt

1.22 KNNR 5/308/4
Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2  szczelne 
230V 1 szt

1.23 KNNR 5/308/4
Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 - 24V n/t 1 szt

1.24 KNNR 5/511/6
Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, 
pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x40·W- oprawy OPK-236 3 kpl

1.25 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 27 szt

1.26 KNNR 5/1205/1
Podłączenie silników w obudowie normalnej, przewód lub kabel Cu, 
3-Ŝyłowy, do 6·mm2 4 szt

1.27 KNNR 5/602/2
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
wspornikach ściennych, na podłoŜu innym niŜ drewno- płaskownik FeZn 25x3 20 m
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1.28 KNNR 5/613/4
MontaŜ mostka bocznikującego na obejmy, na rurze Fi do 100·mm 14 szt

1.29 KNNR 5/202/2 (1)
Przewody izolowane 1-Ŝyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 
4·mm2 10 m

2 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

2.1 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar

2.2 KNNR 5/1303/2
Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar kaŜdy 
następny 8 pomiar

2.3 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar

2.4 KNNR 5/1303/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar kaŜdy następny 1 pomiar

2.5 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt

2.6 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kaŜdy następny 8 szt

2.7 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
róŜnicowoprądowego, próba pierwsza 1 próba

2.8 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
róŜnicowoprądowego, próba kaŜda następna 4 próba

3 Obwody sgnałowe  AKPiA

3.1 KNR 708/201/3
Układ blokowy systemu elektrycznej regulacji ciągłej, temperatury z 
zastosowaniem siłownika typu "AMV" - regulacja "pogodowa i 
stałowartościowa". 1 układ

3.2 KNR 708/512/1
Obróbka końców kabli sygnal. oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych 
- ilość Ŝył do 7 20 element

3.3 KNR 708/509/1
Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych lub kabli
sygnał. prowadz. na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych przewód o 
masie do 1 kg/m - przewód LIYCY 2x0,75mm2 32 m

3.4 KNR 708/509/1
Przewody sygnałowe z elektroenergetycznych przewodów kabelkowych lub kabli
sygnał. prowadz. na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych przewód o 
masie do 1 kg/m - przewód LIYCY 2x0,75mm2 14 m

3.5 KNR 708/903/3
MontaŜ króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowym 10 szt

4 DemontaŜ instalacji elektrycznej

4.1 KNNR 9/304/3
Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaŜ przewodu, łączny
przekrój  Ŝył do 7,5·mm2 90 m

4.2 KNNR 9/402/6
Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaŜ gniazda uszczelnionego 
2-biegunowego 1 szt

4.3 KNNR 9/401/8
DemontaŜ wyłaczników oświetleniowych 1 szt

4.4 KNNR 9/403/9
Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaŜ puszki lub odgałęźnika 
uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych 6 szt

4.5 KNNR 9/501/3
Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej
4x40·W 1 szt

4.6 KNNR 9/202/7
Tablice  rozdzielcze i obudowy, masa do 50·kg, demontaŜ 1 szt

4.7 KNNR 9/203/5
Aparaty elektryczne, masa  do 2.5·kg, demontaŜ regulatora , czujników 
temp. aparatury z tablicy elektrycznej,  itp 30 szt
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Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilość

63 Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III . . . . . . . . . . r-g 31,3292
64 Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV . . . . . . . . . . . r-g 33,69
999 Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 122,7206

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 187,7398

Zestawienie materiałów

Lp. Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość

1. Bednarka Fe Zn 25x3 m 21
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 kg 20,8
3. Blacha z ołowiu kg 1,4
4. czujnik temp ESMU L=100 szt 3
5. Czujnik temp. zewnętrznej ESMT PT-1000 szt 1
6. 7530030 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 

10/16A, 250V nf 421 szt 1,02
7. Gniazdo wtyczkowe n.t.bryzgoszczelne 2-bieg. 24V 10A szt 1,02
8. 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 123,9
9. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 30
10. 8340799 Konstrukcja wsporcza o masie do 1·kg szt 17
11. 7620500 Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na Ŝyłach Cu 2.5-10 

mm2 szt 12
12. 8321899 Korytko X111-11 U575 m 17
13. 5118899 Króćce termometryczne szt 10
14. 7510521 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf432 szt 1,02
15. 7540999 Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 8,16
16. 7302404 Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 2x40W, 

OPK-240 pyło-, bryzgoodporna szt 3
17. Przewód LiYCY 2x0,75 mm2 m 47,84
18. 7921106 Przewód LY 450/750V 1x4·mm2 m 10,4
19. 11547 Przewód OWY 300/500V 3x1,5·mm2 m 23,92
20. 7950800 Przewód YDY 450/750V 2x1,0·mm2 m 28,08
21. 7950805 Przewód YDY 450/750V 3x1,0·mm2 m 28,08
22. 7950806 Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 28,08
23. 9999999 Przewód YDY 450/750V 5x6,0·mm2 m 12,48
24. Przewód YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 5,2
25. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 5,2
26. Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2 m 13,52
27. Regulator ECL 300 z kartą C66 szt 1
28. Rozdzielnica SE z pref. kpl 1
29. 7580099 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 12,48
30. Rura winidurowa fi 18 mm m 43,68
31. Rura winidurowa RVS 22 ·mm m 5,2
32. Rury stalowe bez szwu m 1,84
33. Siłownik AMV23 230V 3pkt szt 1
34. Siłownik AMV33 230V 3-pkt szt 2
35. 6804399 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,12
36. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 3,36
37. 7350499 Świetlówki szt 6,24
38. Termostat TR/STB szt 1
39. Termostat TR/STW szt 1
40. 7581101 Uchwyt odstępowy U-16 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 98,7
41. 7580300 Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 25,2
42. 7543399 Uchwyty szt 17
43. 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 11,5
44. 7590300 Wsporniki ścienne szt 20,2
45. 7330900 Zapłonniki szt 6
46. 7580411 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 

sztucznych ZCL16 szt 19,27
47. Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 szt 4,92

Zestawienie sprzętu

Lp. Kod ETO Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

1. 39116 Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,184
2. 39971 Przyczepa do przewoŜenia kabli do 4·t m-g 0,184
3. Samochód dłuŜycowy 10t (1) m-g 0,1
4. 39511 Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,28
5. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4,588
6. 34360 śuraw samochodowy 4·t (1) m-g 0,184

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 6,52


