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URZAD MIASTA RIESZOWR
WYDZIAL ARCHITEKTURY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA 1. xoporriee i, 1 01 b a3-04

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ technologiczna do projektu

budowlanego Laboratorium Badawczego Politechniki Rzeszowskiej

pryz ulicy Poznanskiej w Rzeszowie, w skiad ktérego wchodza trzy

laboratoria a mianowicie:

e Laboratorium Materiatow Kompozytowych i Polimerowych dla potrzeb
lotnictwa:

e Laboratorium Zastosowan Systemow Informatycznych w
Diagnostyce.

o Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badan i Projektowania
Konstrukcji Lotniczych.

Na etapie projektu budowlanego zagospodarowanie technologiczne oraz

pozostate dane przedstawione sg w formie niezbednej do

zaprojektowania i funkcjonowania obiektu.

Szczegotowe zagospodarowanie pomieszczen, zatrudnienie, wykaz

wyposazenia, wytyczne do projektow branzowych bedg przedmiotem

opracowania wykonawczego projektu technologicznego.

2. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Program funkcjonalny wraz z wymaganym wyposazeniem dla
poszczegodlnych pracowni laboratoriéw, opracowany przez
Politechnike Rzeszowska.

+ Podkiad architektoniczny

3. OPIS TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNY

PARTER - Laboratorium Materiatéw Kompozytowych i Polimerowyc!h:

e Pracownia Auksetykow (parter), préby nowych materiatow

polimerowych otrzymywanych metodg wyttaczania w wyttaczarce

dwuslimakowej.

1%
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Pracownia Materiatow Polimerowych (parter), proiman MIASTA RZESIOWA

. . L - , ' RCHITEKTURY
wytrzymatoéciowe i porowatosci nowych matenaim.n‘gzéif‘of REES‘ZOW

ul, Kopernika 15, tel. 017-875-43-34
Pracownia Materiatéw Kompozytowych (parter), ocena odpornosci
tworzyw polimerowych na temperature i pfomien.
Pokéj Pomiarowy (1 PIETRO), badanie wiasciwosci elektrycznych

oraz przewodnictwa ciepinego kompozytéw polimerowych.

I PIETRO - Laboratorium Zastosowan Systeméw Informatycznych

w Diagnostyce:

Pracownia Informatyki Medycznej, prowadzenie prac naukowo-
badawczych w zakresie zarzadzania pracami biurowymi w tym
elektronicznym obiegiem dokumentéw.

Pracownia Diagnostyki Konstrukgcji i Urzadzen, badanie materiatow
kompozytowych oraz konstrukcji systemem termowizyjnym z

zastosowaniem kamer oraz specjalistycznego oprogramowania.

I PIETRO - Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badan i

Projektowania Konstrukgeji Lotniczych:

4.

Pracownia Badan i Projektowania Ptatowcow i Silnikéw Lotniczych
oraz Pracownia Systeméw Awionik, wyposazone w 15 stanowisk
komputerowych do projektowania w systemie CAD z nowoczesnym
oprogramowaniem.

Pracownia Badarn Symulacyjnych Silnikéw Turbinowych (PARTER),
wyposazona w symulator turbinowego silnika dwuwirnikowego oraz
w symulator dwustopniowej sprezarki osiowej.

Pracownia Badan Silnikow Ttokowych (PARTER), wyposazona w
stanowisko do badania silnika spalinowego-o mocy do 2,2 kW wraz
z hamulcem pomiarowym.

WYPOSAZENIE

Podstawowe wyposazenie wraz z zasilaniem zestawiono w formie

tabelarycznej na rysunku technologicznym.

I
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Szczegotowy wykaz wyposazenia zawierat bedzie projekt wykonawczy.

5.

6.

PERSONEL

Laboratorium Materiatow Kompozytowych i Polimerowych — & oséb
Laboratorium Systemoéw Informatycznych w Diagnostyce:

Pracownia Informatyki Medycznej — 4 osoby ~ URIAD MIASTA RZESIUv.A

WYDZIAL ARCHITEKTURY
Pracownia Diagnostyki Konstrukcji — 8 os6b 35-002 RZESZOW

ul, Kopernika 15, tel. 017-B75-4%-%¢
Laboratorium Badan i Projektowania Konstrukgeji Lotniczych:
Pracownia Badan Platowcow i Silnikéw oraz Awioniki — 18 os6b
Pracownia Badan Silnikéw Turbinowych i Tiokowych — 3 osoby
Portier — 1 osoba
RAZEM — 33 osoby, w tym ok. 30% kobiet
Praca jednozmianowa.

WYMAGANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Wszystkie pomieszczenia powinny spetnia¢ wymagania

ogéinobudowlane, ponadto nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony

przeciwpozarowe;.

Technologiczne wymagania przedstawiono na rysunku oraz w

niniejszych wytycznych, natomiast w pozostatych przypadkach nalezy

zachowac¢ wymagania zawarte w:

Rozp. Min. Pracy i Pol. Socj. z 26-09-1997r. (Dz. Ust.169/97,
poz.1650)

Rozp. Ministra Infrastruktury z 15-06-2002r. (Dz. Ust. 75/02, poz.690),
z pdzniejszymi zmianami w szczegolnosci zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12-03-2009 .

Oswietlenie elektryczne wg PN EN 12464-1:2002

Standard wykonczenia pomieszczen proponuje przyjac¢ powyzej sredniej.




6.1 WYMAGANIA BUDOWLANE
Wysoko$é pomieszczen g
PARTER: w

Pracownie — 3,9m w $wietle

IAD MIASTA RZESTOwW,

YDZIAL ARCH;TE
35-002 RZESZG%VTURY
ul. Kopernika 15, (e}, (17-875-43-34

Pozostale pomieszczenia parteru zgodnie z przepisami bez specjalnych
wymagan technologicznych.

| PIETRO:

Pracownie — min.3m do sufitu podwieszonego.

Pozostate pomieszczenia | pietra zgodnie z przepisami bez specjalnych
wymagarn technologicznych.

Bramy wjazdowe i drzwi

Brama wjazdowa do Pracowni Auksetykow, szeroko$é min. 3m,

wysokosé min. 3,2m, brama rolowana do gory.

Drzwi petne z kodem dostepu w Pracowni Badari Ptatowcéw i Silnikow

oraz Awioniki, Pokoju Pomiarowym

Pozostate drzwi zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku.

Okna

Oswietlenie naturalne pracowni min. 1:8

Na parterze szyby antywlamaniowe — do ustalenia z uzytkownikiem

Posadzki

e Pracownie zlokalizowane na parterze - do obliczen przyjaé obciazenie
masa réwnomiernie roztozong 500 kg/m?,

» Pracownia Badan Silnikéw Ttokowych - posadzka pod stanowiskiem
badawczym poz. 26 i 27 wzmocniona lub fundament.

» Pracownie zlokalizowane na | pietrze - do obliczen przyjac obcigzenie
masg rownomiernie roztozong 200 kg/m?

Rodzaj posadzek i wykoriczenie s$cian poszczegoblnych pracowni podano

w tabelach na rysunku.

™



7 URZAD MIASTA R7FCTOWA
WYDZIAL AR.CHI?‘ﬁKTURY
35-002 RZESZOW

SCian ul. Kopernika 15, tel. 017-875-43-34

Pracownie, sciany murowane, malowane farbami zmywalnymi.
Sciany Pracowni Badan Silnikéw Tlokowych murowane, wylozyé
materiatem dzwiekochtonnym, zmywalne. Na wysokosci 100 cm od
posadzki obserwacyjne, dzwiekoszczelne okno z Pracowni Badan
Symulacyjnych Silnikéw Turbinowych.

Szatnie

Dla 8 mezczyzn (pracownikéw pracowni ziokalizowanych na parterze)
z dwudzielnymi szafkami na odziez czysta i robocza.

Szafy na butle z gazami technicznymi przy zewnetrznej $cianie
Pracowni Materiatéw Kompozytowych w rejonie jak na rysunku:
Szafa na 4 butle 40 | (po 1 petnej butli azot i tlen oraz 2 opréznione)
Szafa na 2 butle propan-butan w wykonaniu El 120 z wentylacja
awaryjng 10w/h (peina i pusta butla o pojemnosci min.10 |).

Boksy na odpady komunalne i przemystowe

6.2 INSTALACJE WOD-KAN

Instalacja wody zimnej i cieptej o temperaturze 55+60°C dla potrzeb

higienicznych.

Hydranty zgodnie z wymogami ochrony P. Poz.

Zainstalowa¢ umywalki z pétpostumentem w pomieszczeniach hig-sanit.

oraz w wybranych pracowniach zgodnie z rysunkiem.

Dygestorium, poz 1 - instalacja wody zimnej 1/2” z odptywem 250
Wyttaczarka dwuslimakowa, poz. 10, instalacja zimnej wody
chtodzacej 3/4” z odptywem @50

Stanowisko do badan silnika spalinowego, poz. 26 i 27 - instalacja
zimnej wody chiodzacej 3/4” z odplywem @50

e
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URIAD MIASTA RIESZOWA

6.3 WENTYLACJA KLIMATYZACJA WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
o Pracownia Materiatow Kompozytowych, uf. Koperatka 15, tel. 017-875-43-34

wentylacja ogoina dwubiegowa 214 w/h oraz wentylacja miejscowa
od urzadzen wg rysunku

Wentylacja awaryjna 10w/h uruchamiana autom. detektorem LPG,
zasieg R=2,5m, 25 cm od podtoza, sygnalizacja akustyczno-optyczna
Pracownia Materiatow Polimerowych,

wentylacja ogdina dwubiegowa 21 4 w/h oraz wentylacja miejscowa
od urzadzen wg rysunku

Komora maszyny wytrzymatoéciowej poz. 7, 23°C+2

(Klimatyzacja, ok. 4w/h), wilgotnos¢ 55%+5

Pracownia Auksetykow,

wentylacja ogéina dwubiegowa 2 i 6 w/h oraz wentylacja miejscowa
od urzadzen wg rysunku

Pracownia Badan Silnikow Tiokowych, wentylacja ogodina ok.4 w/h

oraz wentylacja awaryjna 10 w/h uruchamiana czuijnikiem alarmowym

nadmiernego stezenia oparow benzyny (np. rozlanie przy nalewaniu
do zbiornika), ponadto stanowisko badawcze poZ. 26 wyposazyé w
odciag spalin z rury wydechowej badanego silnika.

Pracownia Badan Symulacyjnych Silnikéw Turbinowych,

wentylacja ogoina 2 wih

Pokoj Pomiarowy - 23°C+2 (klimatyzacja, 2-+4w/h), wilgotnosc 55%+5
Pracownia Informatyki Medyczne] — max.25°C (klimatyzacja, 2w/h),
bez dodatkowych wymagan.

Pracownia Diagnostyki Konstrukgji i Urzadzen,

wentylacja ogolna dwubiegowa 2 i 5 w/h

Pracownia Badan i Projektowania Ptatowcow — max.25°C

(klimatyzacja, 2w/h), bez dodatkowych wymagan.

LN
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e Serwerownia, klimatyzacja wg wymogow branzy elektrycznej.
o Kurtyna powietrzna do bramy wjazdowe; Pracownii Auksetykow
Rozwazy¢é zgodnie Z sugestia Politechniki wentylacjg i klimatyzacje

z odzyskiem ciepta do ogrzewania wody | pomieszczen.

6.4 GO — TEMPERATURY POMIESZCZEN JRZAD MIASTA RIES 4
« Pracownia Auksetykow —min.16°C WYDZIAL ARCHITER T &Y

ul. Kopernika 15. te}. 017-675 ERIRE
« Pracownia Materiatow Polimerowych — 18°C

o Pracownia Materiatow Kompozytowych — 18°C

o Pracownia Badan Symulacyjnych Silnikéw Turbinowych - 20°C
« Pracownia Badan Silnikéw Ttokowych - 16°C

o Pokéj Pomiarowy - 23°C+2 (klimatyzacja)

e Pracownia Informatyki Medycznej - 20°C

e Pracownia Diagnostyki Konstrukgji i Urzadzen — 18°C

« Pracownia Badan i Projektowania Pratowcow - 20°C
Ogrzewanie pozostatych pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bez specjalnych wymagan technologicznych.

6.5 SPREZONE POWIETRZE

Instalacja o cisnieniu 8 bar, powietrze oczyszczone

Sprezarke srubowa 0 wydajnosci ok. 1 m>/min. proponuje zlokalizowacd
w Pracowni Badan Silnikéw Tiokowych.

lloéé pkt. poboru okreslona w tabeli wykazu wyposazenia.

Max. zuzycie 300 \/min./1 punkt poboru

Wspotczynnik jednoczesnosci ok. 0,6

llosé pkt. poboru okreslona w tabeli na rysunku.

6.6 INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH (02, N, LPG)
Propan-butan Z butli min. 10 I do 2 dygestoriow poz.1 (Instalacje

wyposazyé W odcinajacy zawor elektromagnetyczny oraz w alarmowy
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czujnik sygnalizujacy niekontrolowany wypfyw gazu w trakcie badan
w przypadku zgasnigcie ptomienia)

#h
Tien z butli 40 | do mikrokalorymeru stozkowego poz&m‘ AL Aéééﬁﬁg%igy

Azot z butli 40 | do mikrokalorymeru stozkowego DOZa Fopoonika 15 RZESZOW o

Szafy na butle z gazami technicznymi zlokalizowaé przy zewnetrznej
cianie Pracowni Materiatow Kompozytowych w rejonie jak na rysunku:
Szafa na 4 butle 401 (po 1 petnej butli azot i tlen oraz 2 opréznione)
Szafa na 2 butie min.10 | propan- -butan (w 2 poziomach petna i

oprézniona)

6.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
« Zasilanie 400V bezposrednio urzadzen poz. 7, 10, 27

Zasilanie 230V z gniazd, ilosC | rozmieszczenie gniazd wg rysunku.
« Oswietlenie ogoine pomieszczen:

Pracownie zlokalizowane na parterze — min. 300 Ix

Pracownhie oraz pokoj pomiarowy zlokalizowane na | pigtrze— 500 Ix
Oswietlenie pozostatych pomieszczen bez specjalnych wymagan.

« Instalacja komputerowa (zasilanie i sie€ komputerowa wg rysunku)
o Internet na wszystkich stanowiskach komputerowych

o Telefony w pomieszczeniach biurowych, pracowniach, na portierni
« Instalacja monitoringu z kamerami zewnetrznymi i odbiorem na
portierni.
« Pracownie z kodem dostgpu wg oznaczenh na rysunku
(szczeglly ustali¢ z uzytkownikiem)
« Instalacje SAP zaprojektowal zgodnie z wymogami P. Poz.
o Instalacja przeciw wlamaniowa SAWIN w pomieszczeniach: holl,

Pracownia Auksetykow, Pracownia Materiatow Polimerowych,

“‘!

195
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Pracownia Badan Symulacyjnych Siinikow Turbinowych, Pracownia

TAD MIASTA RIES!HA

Badan i Projektowania Ptatowcow i Silnikow Lotniczy®lepzist ARCHITEK{tRY

35-002 RZESZO =

Centrale stabopradowa zlokalizowaé w rejonie portiernist. Koperalka 15, tel. 017-877-41 34

« Instalacja uruchamiajaca wentylacje awaryjna czujnikiem _alarmowym

nadmiernego stezenia oparow benzyny (np. rozlanie przy nalewaniu

do zbiornika) w Pracownii Badan Silnikéw Ttokowych.

o W Pracowni Materiatow Kompozytowych instalacja sygnalizacyjna

optyczno-akustyczna uruchamiana alarmowy

odcinajaca zaworem elektromagnetycznym n

m czujnikiem gazu LPG i

iekontrolowany wyptyw

gazuw przypadku zgasniecie plomienia w trakcie badan oraz

uruchamiajaca wentylacje awaryjna. Wigcznik na zewnatrz

pomieszczenia.

Ponadto uwzgledni¢ wymagania podane przez Politechnike w

wytycznych programowych w szczegoinosci rezerwg mocy.

7 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
7.1 ODPADY

W wyniku dziatalnosci laboratorium przewiduje si¢ powstawanie

nastepujacych odpadow:.
Odpady niebezpieczne;

e 13 01 10* - przepracowany olej hydrauliczny — ok.10 l/rok

®  ereiennanns - przepracowany olej silnikowy—......

e 15 02 02* - zaolejone czySciwo i szmaty — .
e 16 02 13* - zuzyte Swietlowki — ..o
Odpady inne niz niebezpieczne;
®  iieeeeeneennns odpady komunalne
e 1501 01 - makulatura —

e 07 02 13 - opakowania z folii miekkiej — ........

..ok.10 Vrok
..ok. 20 kg/rok
_.ok. 30 szt./rok

_.ok. 100 kg/rok

..ok. 20 kg/rok



12 URTAD MIASTA RITS: WA

WYDZIAL ARCHITEXTURY
« 07 02 13 - ponadto powstate w trakcie préb i badan QURARIE A oo

el 017-87-53-34
tworzyw nie nadajace sie do recyklingu ........... ok. 25 kg/rok

Zasady postepowania Z odpadami okresla ustawa o odpadach

z 27-04-01r. zawarta w Dz.Ust. Nr 62/01 poz.628

Klasyfikacja odpadow wg katalogu Dz. Ust. 112/01, poz.1206 z

pbZniejszymi Zmianami.

Szczegotowe zasady postepowania Z odpadami nalezy okresli¢ w

wewnetrznej instrukgji.

Inwestor zobowigzany jest zawrzeé umowe ze specjalistyczng firma

unieszkodliwiajaca odpady.

7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN

« Powstate w trakcie wyttaczania wlékien auksetycznych oraz granulacji

o Spaliny z uktadu wydechowego W trakcie badan silnika 2,2 kW

e Z ukiadéw wentylacii pomieszczen

7 3 EMISJA HALASU — GEOWNE ZRODEA

e Stanowisko badawcze silnikéw tlokowych, moc do 2.2 kW

. Wenty.latory

7.4 WODA | SCIEKI

Scieki zawierajace $ladowe ilosci substancji chemicznych (dopuszczalne

stezenia i sposob postepowania sg okreslone w kartach charakterystyki)

gtéwnie z dygestorium odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

8. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA i ZABEZP. BHP i P.POZ.

« Instalacja tlenu i azotu do urzadzenia poz. 3 z butlami w szafach
metalowych na zewnatrz.

o Instalacja propan- butan (LPG) do dygestoriow poz. 1z alarmowym
czujnikiem gazu sygnalizujacym i odcinajacym zaworem
elektromagnetycznym niekontrolowany wyplyw gazu w przypadku

zgashigcie ptomienia w trakcie badan.



« Instalacja uruchamiaj
nadmiernego

do zbiorni

13

aca wentylacje awaryjnag czujnikiem alarmowym

stezenia oparow benzyny (np. rozlanie przy nalewaniu

ka) w Pracownii Badan Silnikow Tiokowych.

URIAD MIASTA RIE: 4
WYDZIAL ARCHITE: :RY

35-002 RZESZC v
ul. Kopernika 15, tel, 017-kin t3
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