


 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
 

• warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-1666/OM-XXIV/2009 z dnia 
13.05.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii 
Rzeszów Miasto 

• warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-3495/OM-XXIV/2009 z dnia 
14.09.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii 
Rzeszów Miasto 

• opinia ZUDP w Rzeszowie Nr 1170/2009 z dn. 28.10.09r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH 
KOLIDUJACYCH Z BUDOWĄ LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII  

DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
 
 
 

I. TEMAT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy urządzeń energetycznych 
(kable SN) kolidujących z budową Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu 
Rzeszowskiego realizowaną w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap.  

 
II.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500 
• warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-1666/OM-XXIV/2009 z dnia 

13.05.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii 
Rzeszów Miasto 

• warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-3495/OM-XXIV/2009 z dnia 
14.09.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii 
Rzeszów Miasto 

• opinia ZUDP w Rzeszowie Nr 1170/2009 z dn. 28.10.09r. 
• obowiązujące normy i przepisy 

 
III.  WYKONANIE ROBÓT 

Projektowany budynek laboratorium i zagospodarowanie terenu kolidują z 
przebiegającymi przez teren inwestycji liniami kablowymi SN 15kV: 
1. Relacji stacja transformatorowa „Zalesie MDO-1” linia napowietrzna 15kV Zalesie I 

typu HAKnFtA 3x120mm2 
2. Relacji stacja transformatorowa „Zalesie MDO-1” stacja transformatorowa „Zalesie 

MDO-3” typu HAKnFtA 3x120mm2 
 
Ad.1) Linię kablową SN 15kV relacji stacja transformatorowa „Zalesie MDO-1” linia 
napowietrzna 15kV Zalesie I typu HAKnFtA 3x120mm2 na odcinku A÷B naleŜy 
zdemontować i po zmufowaniu ułoŜyć w rowie kablowym, którego trasę pokazano na 
planie zagospodarowania. Do połączenia kabli zastosować mufy np. GUSJ-12/70-120 
Raychem. 
 
Ad.2) Linię kablową SN 15kV relacji stacja transformatorowa „Zalesie MDO-1” stacja 
transformatorowa „Zalesie MDO-3” typu HAKnFtA 3x120mm2 naleŜy zdemontować ze 
względu na jej bardzo zły stan techniczny (nie nadaje się do przełoŜenia) i trasą pokazaną 
na planie zagospodarowania ułoŜyć nowy odcinek kabla. Stosować kabel typu 
3xXRUHAKXS 1x120mm2. Głowice kablowe POLT-24D/1XI-L12A. 
 
Projektowane linie kablowe SN 15kV układać w ziemi na głębokości 1,2m na 10cm 
podsypce z piasku. Następnie przykryć je 10cm warstwa piasku i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi układając wzdłuŜ całej trasy folię koloru czerwonego. W 
odstępach nie większych jak 10m na linii kablowej umieścić opaski z metryką kabla.  



Przy skrzyŜowaniu kabli z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej i z drogami 
kable układać w rurach ochronnych typu DVK 160 i SRS 160 Arot. Pod drogami rury 
SRS układać metodą przewiertu sterowanego. 
 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem 
osób uprawnionych i z zachowanie zasad BHP. 
 
 
         Opracował  
         inŜ. R. Rogoziński 
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa kabla SN 15kV relacji MDO-I - linia napow. 15kV Zalesie 1
1.1 Nr STWiOR: SST-E2

KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 10 m3

1.2 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/701/5
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 52 m3

1.3 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 10 m3

1.4 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 52 m3

1.5 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/705/1
UłoŜenie rur osłonowych PS 160 na istniejących kablach 2 m

1.6 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/705/1
UłoŜenie rur osłonowych / DVR160 17,5 m

1.7 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 225 m

1.8 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/707/7 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 12,0·kg/m, przykrycie folią / HAKnFtA 3x120 95 m

1.9 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/713/6
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 12,0·kg/m / HAKnFtA 3x120 19,5 m

1.10 Nr STWiOR: SST-E2
KNR 510/510/7
MontaŜ w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, z Ŝyłami Al, kabel wieloŜyłowy, do 150·mm2 / GUSJ-12/70-120
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

1.11 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. 1 odcinek

2 Przebudowa kabla SN 15kV relacji MDO-I - MDO-III
2.1 Nr STWiOR: SST-E2

KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 14 m3

2.2 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/701/5
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 70 m3

2.3 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 14 m3

2.4 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 70 m3

2.5 Nr STWiOR: SST-E2
Przewierty sterowane 7,5m i 5m , rura SRS 160 12,5 m

2.6 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/705/1
UłoŜenie rur osłonowych PS 160 na istniejących kablach 9 m

2.7 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/705/1
UłoŜenie rur osłonowych / DVR160 30 m

2.8 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 290 m

2.9 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/707/3 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie folią /XRUHAKXS 1x120 442 m

2.10 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m  /XRUHAKXS 1x120 127,5 m

2.11 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/715/4
Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0·kg/m  /XRUHAKXS 
1x120 8 m

2.12 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/729/2
Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 120·mm2 Al / POLT-24D/1XI-L12 2 szt
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2.13 Nr STWiOR: SST-E2

KNNR 5/1203/6
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 120·mm2/ p.a. odłączenie i 
podłączenie przewodów 12 szt

2.14 Nr STWiOR: SST-E2
KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. 1 odcinek


