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UWAGA I: 
Wszystkie materiały zastosowano w niniejszej Specyfikacji Technicznej, przyjęto ze względu na ich właściwości  tj izolacyjność, wytrzymałość, estetykę, kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz mogą ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę, materiału, tańszego o podobnych, nie gorszych właściwościach.  
UWAGA II: 
Większość robót będzie prowadzona wewnątrz budynku, który w godz. 7.30 – 16.00 będzie budynkiem „czynnym”. Wykonawca musi tak prowadzić roboty aby w moŜliwie  jak najmniejszym stopniu zakłócić pracę zatrudnionych tu ludzi. Obszary budynku objęte pracami budowlanymi naleŜy bezwzględnie wydzielić i zamknąć dla osób postronnych. Prace budowlane naleŜy prowadzić etapami, tak aby osoby zatrudnione w budynku w kaŜdej chwili, miały zapewnione drogi ewakuacji i ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych nie było zagroŜone. Ze swojej strony Inwestor musi zapewnić Wykonawcy dostęp do miejsca budowy (dostarczanie betonu i innych materiałów budowlanych), przez wydzielenie jednego z pomieszczeń na kaŜdej kondygnacji powyŜej parteru. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia udostępnionego pomieszczenia do stanu przed pracami. 
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SST-B-1.1   ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45112100-6  1.         WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
           ziemnych przy budynku w temacie: „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
1.2       Zakres stosowania ST  
           Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 1.3      Zakres robót objętych ST 
 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopy i 

zasypki) przy wykopach fundamentowych. 
 
1.4.     Określenia podstawowe  
1.4.1 Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1 :0,2 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
           Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do ewentualnych 

zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST. 
 2.1       Zasypki 
 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z 
okładu lub dowieziony nie moŜe zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i 
spełniać następujące wymagania: 
•       wskaźnik róŜnoziarnistości >5 
• wskaźnik piaskowy >35 
• wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
• zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 % 
Materiałem dowoŜonym na wykonanie zasypek i podsypek pod podłoŜa piwnic i parteru, będzie piasek.  
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3.         SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania 
            Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
3.2       Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów ( koparko-spycharka), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparko-spycharka),  
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
• sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4.        TRANSPORT 
 
4.1       Ogólne wymagania 
            
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
4.2 Transport gruntów 
 
            Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość ok.5,0km od placu budowy. 

Grunt wywozić się będzie samochodami samowyładowczymi. 
 
  5.       WYKONANIE ROBÓT    5.1     Ogólne zasady prowadzenia robót 
             
            Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania Ogólne.   5.2      Zasady prowadzenia robót  
 5.2.1   Warunki wykonania wykopów:             Wykop pod część nowoprojektowaną wewnątrz budynku. Po rozbiórce placu z kostki brukowej i podłoŜa pod kostkę oraz po zdięciu warstw posadzkowych w obniŜanej części budynku, moŜna przystąpić do robót ziemnych. Budynek od zewnątrz naleŜy odkopać na szerokość  nowoprojektowanej ściany z zapasem po ok. 1,0m z kaŜdej strony, aby połączyć starą izolację z nową. Głębokość wykopu powinna zapewnić wykonanie projektowanych warstw posadzkowych. Skarpa wykopu powinna umoŜliwić wprowadzenie do budynku sprzętu mechanicznego do odspajania i wywoŜenia gruntu. Część ziemi (wystarczająca do obsypania budynku po wykonaniu prac projektowanych)naleŜy zostawić na odkład, tak aby nie zagraŜała osunięciem się do wykopu. Resztę naleŜy wywozić na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok.80%, ręczne 20%. 

Wykop pod komorę czerpni Wykop na odkład ze skarpami, do głębokości posadowienia ław fundamentowych. Po wykonaniu prac budowlanych, obsypać ziemią z odkładu. Resztę ziemi, nie wbudowaną w zasyp naleŜy albo wywieźć lub zagospodarować na działce. Wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do deskowania fundamentów. Wykopy fundamentowe naleŜy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać wykopów otwartych na dłuŜszy czas, gdyŜ stwarza to niebezpieczeństwo 
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uplastycznienia się gruntów pod wpływem wód opadowych. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed obrywaniem i obsuwaniem się ścian.  
  5.2.2   Warunki wykonania zasypki: 

 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie,warstwami grubości 0,20 m  przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, Do zasypu naleŜy uŜyć ziemi z odkładu. 

 
 5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 
            
            Zagęszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 
 6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania Ogólne 
  
6.2      Kontrola wykonania wykopów 
           Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na:  
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 
 6.3     Badania do odbioru robót ziemnych 
            
           Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniŜej.  
 6.3.1   Pomiary szerokości dna wykopu 

 
Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. Pomiary wykopów pod obiekty naleŜy wykonywać w kazdym znaczącym przekroju.   6.3.2   Pomiary zagłębienia dna 

             
            W wykopach pod obiektami pomiary naleŜy prowadzić na kazdym znaczacym obszarza i poziomie.  6.3.3 Szerokość dna wykopu              Szerokość dna wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie fundamentów i ścian 

fundamentowych oraz ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacją projektową 
 6.3.4 Zagłębienie dna              Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora nie  powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3 cm do + 1 c  6.3.5 Zagęszczanie gruntu  
            Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z punktem 5 
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niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa   7.        OBMIAR ROBÓT   7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             
           Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz 

doprowadzenia ksiąŜki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.  7.2      Jednostka obmiarowa 
                        Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów lub wbudowanych mas 

ziemnych. 
   8.        ODBIÓR ROBÓT  8.1      Ogólne zasady odbioru robót                       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. pkt 8. 
 9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI  9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 'Wymagania ogólne"  9.2      Cena jednostki obmiarowej 
 9.2.1    Wykopy: 
 

W cenie obmiarowej jednostki ująć: 
•    wykopy ręczne i mechaniczne 
•    wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu 
•    wykonanie odwodnienia wykopu 
•    wywóz gruntu na odl. do 5,0km wraz z kosztem ewentualnej utylizacji gruntu 

 
 9.2.2    Zasypki wykopów, podsypki 
            Cena jednostkowa obejmuje: 

• ewentualny zakup gruntu wraz z dowozem na plac budowy 
• zasypanie i zagęszczene zasypu warstwami 
 

10.          PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1         Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SST-B-1.2  KONSTRUKCJE śELBETOWE 
kod CPV 45223500-1  1.        WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot ST 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót  
            Ŝelbetowych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
 
1.2      Zakres stosowania ST  
           Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
           Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji z Ŝelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaŜ zbrojenia 
prętami okrągłymi gładkimi i Ŝebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania : 

 
• stóp i ław fundamentowych 
• ścian fundamentowych 
• słupów i rdzeni 
• podciągów, belek nadproŜy, wieńców 
• płyt stropowych i dachowych 
• schodów 

1.4      Określenia podstawowe 
           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
 
1.4.1    Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 
1.4.2     Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  
1.4.3   Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego  
1.4.4  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.5    Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 
klasy B30 - RbG = 30 Mpa). 

 
1.4.6    Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w     

stanie suchym. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacj 
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Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST 
Wymagania ogólne.  2.        MATERIAŁY 

 
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej  A-III (34GS) – zbrojenie główne o przekroju 8,0-20,0mm A-0 (ST0S) – zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 – 8,0mm  2.2      Klasa betonu                        Do całości robót przyjeto beton klasy C25/30 konsystencji półciekłej.  3.       TRANSPORT  
 3.1      Dostawa stali 
 
           Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy 

odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• średnicę nominalną, . 

 
           Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

• na powierzchni prętów nie moŜe być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych  
           zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania muszą mieścić się w  
           granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ  
           5mm na 1 m długości pręta. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 
uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
3.2      Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton  do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni betonu  
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

 
4.       SPRZĘT 
 
4.1      Roboty betonowe 
 
           Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
           Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10m. Stosować wibratory wgłębne 
o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia. 
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           Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4.2 Roboty zbrojarskie 
 
           Roboty zbrojarskie moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.1 Wykonywanie zbrojenia 
 
           Pręty przed uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać, np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy je prostować. Cięcie i gięcie stali 
zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie 
zbrojenia naleŜy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

 5.1.2   MontaŜ zbrojenia  
           Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. SkrzyŜowania 
prętów naleŜy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla 
prętów ponad 12 mm. MoŜna je teŜ zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych 
elementach – wg projektu knstrukcyjnego. W trakcie montaŜu zbrojenia naleŜy osadzić marki stalowe.  

 5.1.3   Deskowanie  
 

Proponuje się przyjąć deskowanie:  
- dla fundamentów, słupów, ścian i części stropu (nad wentylatornią) -  drobnowymiarowe np. Stal-
Form.  
- dla kanału, ścian, schodów i płyty stropowej nad piwnicą (części pionowe) – tradycyjne z płyt i desek 
- dla płyt stropowych nad I-szym i II-piętrem – wielkowymiarowe np PERI 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być 
kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. 
sposobu zagęszczania i obciąŜania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić 
łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

           Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem 
masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z 
nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie systemowe przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinno być posmarowane srodkiem adhezyjnym, ułatwiającym 
rozdeskowanie. Deskowanie tradycyjne, pred betonowaniem naleŜy obficie skropić wodą. 

           Deskowanie płyty stropowej nad parterem, naleŜy wykonać, po osiągnięciu przez beton płyty stropowej  
           nad wentylatornią wytrzymałości gwarantowanej, umoŜliwiającej postawienie na niej stempli pod płytę 

parteru. W czasie betonowania płyty nad parterem i przez okres ok.28 dni (aŜ do osiągnięcia przez 
beton wytrzymałości gwarantowanej) nie wolno rozbierać stemplowania obu płyt. Ze względu na 
grubość płyty nad parterem (35,0cm) naleŜy dwukrotnie zagęścić ilość stempli, oraz ilość stęŜeń. 
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Całość deskowania naleŜy wykonywać pod ścisłą kontrolą konstruktora i odbiór deskowania potwierdzić 
wpisem Konstruktora do Dziennika Budowy. 

 
5.2 Betonowanie  
            Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepturę 

betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza 
InŜynier, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niŜ 14 dni przed 
planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw 
betonu, rodzaje i ilości uŜytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis 
działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a 
takŜe jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie moŜna rozpocząć 
po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 
5.2.1   Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem  
betonowania, za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki moŜe odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy uŜyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości 
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 
dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

 5.2.2   Pielęgnacja betonu 
 
           Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Przy 

temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. Okres pielęgnacji naleŜy rozpocząć 
odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie.  

           Wykonawca uŜyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie 
dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 
 6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
           Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega 

na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a takŜe 
wypełnieniem załoŜeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 
 6.1      Pobranie próbek i badanie 
           Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie InŜynierowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych 
materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, 
wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim 
poddana jest badana konstrukcja oraz naleŜyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba 
takŜe o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciąŜaniu 
konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.   6.2     Wykończenie powierzchni betonu 

 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
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• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a 
powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni ściany lub stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm 

 6.3      Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
 
6.3.1   Zakres kontroli  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu. . 
• odporność betonu na działanie mrozu. 
• przepuszczalność wody przez beton..  

 7.        OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarowąjest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy 
(kg/mb). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Jednostką obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu  

 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
•  znak wytwórcy, 
•  średnicę nominalną, 
•  gatunek stali, 
•  numer wyrobu lub partii, 
•  znak obróbki cieplnej. 

 
8.2      Odbiór zmontowanego zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 
8.3      Odbiór betonowania 
 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
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• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 
• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  
9.2      Cena jednostkowa przy robotach zbrojarskich 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie "na styk" lub "zakład" przy uŜyciu 

drutu wiązałkowego, 
• montaŜ zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 

ich poza plac budowy. 
           W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych 

do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
 
9.3      Cena jednostkowa betonowania 
 

Płatność za jeden metr sześcienny betonu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wytworzenie mieszanki betonowej, 
•       transport i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie Dokumentacją    

Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, 
• wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie 

potrzebnych otworów, 
• wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp. 
• niezbędne badania i testy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-88/B-06250           Beton zwykły 
PN-91/H-O4310           Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0        Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002       Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SST-B-1.3  ROBOTY MUROWE 
kod CPV 45262520-2     
 
1.        WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót    
           murowych występujących w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku  
           biurowego RARR S.A.”  1.2       Zakres stosowania ST  Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 
            - ścianki działowe z cegły pełnej gr.12,0 i 6,0cm  
            - zamurowania otworów ścianką z cegły pełnej  
 
1.4      Określenia podstawowe  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST. Część ogólna.  
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST. "Wymagania ogólne". 

 2.         MATERIAŁY  
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
 Wymagania podano w ST. „Wymagania ogólne". 

 
2.2       Rodzaje materiałów dla wykonania robót murowych 
 
2.2.1    Ścianki działowe i zamurowania 
 
            - cegła pełna kl.15 25,0x12,0x6,5cm 
            - zaprawa cementowo-wapienna M-7  
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

3.2       Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt uŜywany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Do realizacji słuŜą: 
• betoniarki 
• kielnie, młotki, poziomice, sznurki, kątowniki i piony murarskie lub inne zaakceptowany przez 

InŜyniera. 
 4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

4.2 Transport materiałów 
 

Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przez zawilgoceniem. 
KaŜda dostawa pustaków na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 
. nazwę dostawcy, . 
. numer identyfikacyjny zamówienia, 
. nazwę i adres Placu Budowy, 
. nazwę producenta, 
. specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 
. klasę, 
. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
. protokoły kontroli jakości. 
Pustaki naleŜy magazynować na placu budowy w miejscu nie naraŜonym na zabrudzenie spoiwami, 
zaprawami, mieszanką betonową. 

 5.        WYKONANIE ROBÓT 
5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność klasy oznaczonej na pustakach z 
zamówieniami i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Przeprowadzi próby doraźne przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu. 

 
5.1.1   Ścianki działowe 

 
Ścianki łączyć naleŜy z ścianami wewnętrznymi poprzez wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany lub 
osadzaniem kotew z prętów stalowych (śr. co 50,0cm tj co 4 warstwy cegieł). Ścianki wykonać z cegły 
pełnej kl. 150 na zaprawie cem-wap M-7. 
 

5.1.2   Zamurowania otworów 
 
Zamurowania wykonać z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie cem-wap M-7. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 

6.2       Kontrola jakości 
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Kontrola jakości prac obejmuje: 
Ocenę jakości materiałów przed montaŜem i sprawdzenie kompletności dokumentów.  
Kontrolę jakości wykonania przewodów kominowych zgodnie z kryteriami:   

• regularność wiązania 
• rodzaj uŜytej zaprawy 
• odchylenia grubości spoiny:!: 3 mm 
• spoina pozioma normowej grubości 12mm, pionowa 10 mm 
• odchylenie powierzchniowe nie powinno być większe niŜ 5 mm na odcinku 1 m w kaŜdym 

kierunku oraz 10 mm dla całej ściany. Sprawdzenia dokonać przy uŜyciu łaty długości 2 m oraz 
niwelatora laserowego 

• sprawdzenie czystości powierzchni ściany 
 
6.3      Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową dla ścian jest 1.0 m2. 
Jednostką obmiarową dla zamurowań jest 1,0m3 

 

8.         ODBiÓR ROBÓT 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 

8.2        Rodzaje odbiorów 
Roboty związane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 

9.2       Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa ścian obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiałów 
• przygotowanie stanowiska 
• wykonanie rusztowań roboczych i konstrukcji zabezpieczeń 
•    przygotowanie zaprawy  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i ościeŜnic drzwiowych 
• przeniesienie i rozebranie rusztowań roboczych 
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• uprzątnięcie miejsca pracy 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów  PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. PN-B-11 01 09:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-03002: 1999     Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie                                   
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SST-B-1.4     IZOLACJE  
kod CPV 45321000-3  
1.        WSTĘP 
 1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania izolacji w                temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
1.2      Zakres stosowania ST  
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 
• przeciwwilgociowych  
           - pionowych i poziomych fundamentów 
           - poziomych podposadzkowych 
• cieplnych  
           - ścian fundamentowych 
           - podposadzkowych 
           - ścian zewnętrznych 
           - dachu 
• akustycznych 
           - posadzek 
           - ścian i stropu wentylatorni 
           - ścianek działowych 
                

1.4 Określenia podstawowe 
 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 2.       MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
            
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 
 
2.2       Izolacja przeciwwilgociowa 
 
 2.2.1   Izolacja pionowa i pozioma fundamentów   
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K            - styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uŜyciu taśm ASO- DICHTBAND 2000 na               zaprawie AQUAFIN 2K             - fasetka uszczelniająca d=5,0cm na styku ław i ścian fundamentowych z zaprawy cem z dodatkiem  
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             zaprawy ASOCRET-RN            - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna COMBIFLEX-C2 + flizelina ASO-Systemviles-02 
    
2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami i ławami fundamentowymi  
           – preparat gruntujący Abizol R 
           – 2x papa na lepiku 
 
2.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe  
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K            
 
2.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe i ścienne w pom. „mokrych”  
           – płynna folia INDUPROOF-LF 2000 na preparacie gruntującym ASO Unigrund-K 
           - styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uŜyciu taśm ASO- DICHTBAND 2000 na               zaprawie AQUAFIN 2K   
2.2.5   Izolacja pionowa i pozioma kanału             od zewnątrz : 
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K            - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna COMBIFLEX-C2 + flizelina ASO-Systemviles-02 
           od wewnątrz: 
           - Ŝywica INDUFLOOR IB 3351 na gruncie INDUFLOOR IB 1250 
 
2.2.6   Izolacja pionowa ściany Ŝelbetowej zewnętrznej   
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K 
           - styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uŜyciu taśm ASO- DICHTBAND 2000 na               zaprawie AQUAFIN 2K             - fasetka uszczelniająca d=5,0cm na styku ław i ścian fundamentowych z zaprawy cem z dodatkiem               zaprawy ASOCRET-RN            - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna COMBIFLEX-C2 + flizelina ASO-Systemviles-02  
2.2.7   Izolacja pionowa ściany świetlika i podstaw dachowych   
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K 
 
2.2.7   Izolacja pozioma płyty dachowej   
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K 
 
2.3    Izolacje cieplne 
 
2.3.1    Izolacja ścian zewnętrznych piwnic  
           - polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-L gr.10,0cm 
            - zaprawa klejowa bitumiczna COMBIDIK 2K 
           - osłona z folii kubełkowej FONDALINE 
 
2.3.2 Izolacja cieplna podposadzkowa  
           – płyty z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE SL-X gr.10,0cm (sutereny-wentylatornia) 
           – płyty z polistyrenu ekstrudowanego FLOORMATE 500 gr.10,0cm (parter na gruncie) 
           – płyty styropianowe EPS 200-036 gr.2x5,0cm (parter nad piwnicą) 
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2.3.3 Izolacja ścian zewnętrznych wentylatorni 
 
           - płyt z wełny mineralnej FASROCK gr.5,0cm 
           - łączniki stalowe do płyt z wełny 
 
2.3.4 Izolacje cieplna dachu z :  
           – płyt z wełny mineralnej ROOFMATE SL-X gr.10,0cm (część nowoprojektowana) 
           – płyt z wełny mineralnej ROOFMATE LG-X gr.10,0cm (część nowoprojektowana) 
           - płyt styropianowych EPS 100-038 o śr gr. 15,0cm, 10,0cm i 5,0cm (część istniejąca) 
           - płyt styropianowych EPS 100-038 o śr gr. 10,0cm i 5,0cm (warstwa odciąŜająca - część istniejąca) 
           - płyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr. 15,0cm (część istniejąca) 
 
2.3.5 Izolacje cieplna ścian świetlika i podstaw dachowych:  
           - płyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr. 15,0cm 
           - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna COMBIFLEX-C2 
 
2.4      Izolacje akustyczne 
 
2.4.1   Izolacja akustyczna stropu 
 
           - izolacja z folii polietylenowej PE gr.0,2mm 
           - z płyt styropianowych STYROFLEX 30/33 
 
2.4.2    Izolacje akustyczne ścianek g-k 
 
           - płyty z wełny mineralnej AKU Płyta ISOVER gr.5,0 i 10,0cm 
 
2.4.3    Izolacje akustyczne ścian i stropu wentylatorni 
 
           - płyty z wełny mineralnej VENTITERM gr. 10,0cm 
           - ruszt systemowy z listew aluminiowych 
 
3.       SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
             
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
            
            Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 
 4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów i składowanie 
            
            Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
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zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 
powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 
izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoŜa i sposobu łączenia 
materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie moŜe przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 
oraz podłoŜa podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie moŜe być nizsza niŜ 
5°G oraz nie niŜsza od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca kaŜdorazowo uzyska 
zgodę Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

 
5.2       Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
5.2.1    Izolacja pod ławami i stopami fundamentowymi 
            Kolejność robót 1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu środkiem gruntującym Abizol R 2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej             Izolacji podlega cała powierzchnia chudego betonu. Stosować na suche, oczyszczone podłoŜe przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +30°C i wilgotności 

powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Abizol R nanosić przy pomocy szczotki. Papę rozwijać na warstwie gorącego lepiku. Drugą warstwę papy moŜna układać bezpośrednio po zakończeniu warstwy I-szej.   
5.2.2    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa i dachu 
            Kolejność robót dla izolacji  1. Zagruntowanie powierzchni zaprawą mineralną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 2. Dwukrotne naniesienie krystalicznej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (ok. 4,0kg/m2)  
           Stosować na suche, oczyszczone podłoŜe w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę nanosi 

się warstwą o grubości ok. 1mm. KaŜdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zaleŜy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C).   
5.2.2    Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian zewnętrznych oraz kanału i fundamentów 
            Kolejność robót dla izolacji pionowej 1. Naniesienie masy polimerowo-bitumicznej COMBIFLEX-C2 I-sza w-wa  (ok. 2,0kg/m2) 2. Wklejenie flizeliny ASO-Systemviles-02 (nie dotyczy ław fundamentowych) 3. Naniesienie masy polimerowo-bitumicznej COMBIFLEX-C2 II-ga w-wa  (ok. 2,0kg/m2)  
           Stosować na suche, oczyszczone podłoŜe w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę nanosi 

się warstwą o grubości ok. 1mm. KaŜdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zaleŜy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C).   
5.2.3    Wykonanie fasetki uszczelniającej na styku ścian i ław fundamentowych 
            Kolejność robót 
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1. Rozciagnięcie zaprawy z dodatkiem środka ASOCRET-RN tworząc fasetkę o promieniu ok.5,0cm 2.        Wklejenie w zaprawę taśmy uszczelniającej ASO- DICHTBAND 2000 3.        Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K             Stosować na suche, oczyszczone podłoŜe w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyŜszej niŜ 65%.   

5.2.4    Izolacja z płnnej folii pod okładzinę z płytek w pom. mokrych 
 

•   zaruntowanie podłoŜa środkiem gruntującym ASO UNIGRUND-K  
• uszczelnienie  naroŜy  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną           ASO DICHTBAND 2000 
• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego płynną masą uszczelniającą, elastyczną              INDUPROOF-LF 2000– gotową nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach             roboczych. Drugą warstwę naleŜy nanieść  po wyschnięciu pierwszej.  

5.3. Zasady wykonania izolacji cieplnych 
 
5.3.1    Izolacja ścian fundamentowych 
            Izolacji podlega cała powierzchnia ściany fundamentowej od strony zewnętrznej od ławy 

fundamentowej do góry cokołu. Płyty styrodurowe URSA XPS N-III-L gr.10,0cm naleŜy kleić na zaprawie bitumicznej COMIDIK 2K  na plackach wielkości dłoni. Płyty przyklejać  z przesuniętymi pionowymi spoinami . Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych Nie naleŜy wprowadzać zaprawy w połączenia płyt . NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji w trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, naleŜy ją zabezpieczyć folią polietylenową wytłaczaną np Fondaline do poziomu docelowego terenu.  
 
5.3.2    Izolacja cieplna podposadzkowa 
 
            Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej naleŜy na sucho ułoŜyć warstwę z płyt 

ocieplających (styrodurowych i styropianowych w zaleŜności od miejsca wbudowania). Płyty powinny 
ściśle do siebie przylegać. W tym celu krawędzie boczne płyt, które były cięte, naleŜy dokładnie 
szlifować. NaleŜy prowadzić roboty tak aby nie uszkodzić izolacji p.wilgociowej. Pracownicy powinni 
posiadać obuwie na podeszwie gumowej. 

 
5.3.3    Izolacja cieplna ścian zewnętrznych 
 
            Ściany zewnętrzne wentylatorni w poziomie parteru, naleŜy ocieplić płytami z wełny mineralnej skalnej  
            (niepalnej) FASROCK gr.5,0cm. Płyty przykleić na zaprawie klejowej np ATLAS ROKER W-20.       Klej na płytę nanosić w następujący sposób ; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być tak dobrana aby płyta  była przyklejona 40 % swojej powierzchni. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać, Ewentualne szczeliny naleŜy wypełniać pianką uszczelniającą. Płyty przyklejać  z przesuniętymi pionowymi spoinami . Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych. Dodatkowo płyty naleŜy mocować do ściany za pomocą łączników metalowych wwiercanych, przyjmując 4-6szt/m2 Długość łączników powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w ścianie wynosiło min. 6,0cm.  
5.3.4    Izolacja cieplna dachu 
 1. Dach nad częścią istniejącą  Po wykonaniu robót naprawczych istniejącego podłoŜa na dachu, naleŜy wykonać warstwę ocieplenia z płyt styropianowych  EPS 100-038 gr.15,0cm, laminowanych. Płyty kleić do podłoŜa na kleju do styropianu np VEDATEX. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać, Ewentualne szczeliny naleŜy 
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wypełniać pianką uszczelniającą. Na ułoŜonej warstwie ocieplenia, naleŜy wykonać oblistwowanie pow. pionowych z klinów styropianowych 15x15cm na kleju j.w.  
 2. Dach nad częścią projektowaną budynku ( na płycie stropowej Ŝelbetowej)  Na płycie dachu (pomiędzy świetlikiem) naleŜy wykonać w-wę spadkową z zaprawy cem. M-12, zbrojoną matami stalowymi, o śr. gr.5,0cm Aby unknąć zbytniego obciąŜenia dachu w warstwę spadkową naleŜy wbudować płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 10,0 i 5,0cm jako warstwę odciąŜającą. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć na kleju do styropianu np VEDATEX warstwę płyt ROOFMATE SL-X gr.10,0cm. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać, ewentualne szczeliny naleŜy wypełniać pianką uszczelniającą. Na ułoŜonej warstwie ocieplenia, naleŜy wykonać 2-gą warstwę z płyt ROOFMATE LG-X gr.10,0cm, na kleju j.w. w sposób prostopadły do płyt I-szej warstwy i tak aby spoiny między płytami w poszczególnych warstwach nie pokrywały się.  Wszelkie materiały izolacyjne oraz montaŜ warstw pokrycia naleŜy dobrać ściśle wg zaleceń i wytycznych prodcentów materiałów.    
5.3.5    Izolacja ścian świetlika i podstaw dachowych 
 
            Ściany świetlika oraz podstaw dachowych ponad dachem naleŜy ocieplić płytami styropianowymi 

laminowanymi EPS 100-038 gr.15,0cm. Płyty przyklejać naleŜy na masie polimerowo-bitumicznej 
COMBIFLEX C2. 

 
5.4. Zasady wykonania izolacji akustycznych 
 
5.4.1    Izolacja akustyczna stropu 
 

Na izolację akustyczną stropów (nad parterem i nad I-szym piętrem) naleŜy przyjąć płyty styropianowe 
STYROFLEX 30/33. Na oczyszczone płyty stropowe naleŜy ułoŜyć na sucho folię polietylenową (I-sza 
warstwa) z zakładem ok.7-10,0cm. Na ułoŜonej folii układać naleŜy na scho płyty styropianowe. Płyty 
powinny ściśle do siebie przylegać, ewentualne szczeliny naleŜy wypełniać pianką uszczelniającą. Płyty 
pokryć folią (II-warstwa). 

 
5.4.2    Izolacja akustyczna ścianek działowych g-k 
 

Izolację akustyczną ścianek g-k z filców z wełny mineralnej AKU PŁYTA ISOVER  gr. 5,0 i 10,0cm naleŜy 
montować na  sucho po wykonaniu szkieletu ścianki i pokryciu jednostronnym płytą g-k oraz umieszczeniu 
w szkielecie ścianki instalacji elektrycznych. Płyty naleŜy układać zaczynając od posadzki i mocując płyty z 
wełny taśmami samoprzylepnymi. 

 
5.4.3    Izolacja akustyczna ścian i stropu wentylatorni 
 

Izolację akustyczną ścian i stropu wentylatorni naleŜy wykonać z płyt z wełny mineralnej VENTITERM 
gr.10,0cm. Płyty naleŜy mocować do ścian za pomocą systemowych listew aluminiowych 

 6.0     KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
6.2 Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie jakości podłoŜy, 
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• sprawdzenie ułoŜeniainateriałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 
 
6.3      Ocena wyników badań 
             
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
            
           Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
7.2      Jednostka obmiarowa  
           Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2  
 8.       ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
8.2      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem izolacji  podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne"  
9.2      Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiałów 
• ustawienie i rozebranie rusztowań, podestów roboczych, drabin 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa 
• zagruntowanie podłoŜa 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN- 72/6363-02     Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe paln i samogasnące. 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji w budownictwie - płyty styropianowe PS-E 
PN-75/B-231 00     Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełłna mineralna 
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SST-B-1.5  PODŁOśA  
kod CPV 45432130-4 
 
1.         WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
                         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania podłoŜy pod  
            posadzki w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
 
1.2       Zakres stosowania ST  
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie podłoŜy : 
• podsypka z pospółki pod posadzki gr.50,0cm 
• warstwa chudego betonu pod płytę posadzki i fundamenty C-8/10 (B-10) 
• warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M12 gr.12,0cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym 

 
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub 

kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do tego, 
aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania na niej 
przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

 
1.4.2    Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 
 
1.4.3    Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoŜe 

lub teŜ stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoŜe 
podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciąŜenia ciągłaego.  

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
2.4 Materiały do wykonania podłoŜy 

 
Grubość warstw materiałów podłoŜa naleŜy przyjmować zgodnie z Projektem Technicznym  
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PodłoŜa na gruncie : 
 

2.4.1 Podsypka z piasku 
 

Piasek nienormowany, zgęszczony do Is=0,95. Grubość warstwy – w zaleŜności od miejsca 
wbudowania, warstwa od poziomu wykopu do poziomu posadowienia projektowanych warstw podłoŜa. 

 
2.4.2 Podsypka z pospółki 
 
           Pospółka gruba 0-36 mm gat. II, zgęszczona do Is=0,95. Grubość warstwy – 15,0cm 
 
2.4.3 Beton podkładowy C-8/10 
 

Pod fundamenty i kanał naleŜy przyjąć naleŜy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej. 
Grubość warstwy betonowej – 10,0cm 
 

2.4.4 Beton podkładowy pod posadzki na gruncie C-16/20 
 

Pod posadzki w suterenach i parterze naleŜy przyjąć naleŜy beton C-16/20 konsystencji półciekłej. 
Grubość warstwy betonowej – 12,0cm. Na parterze podłoŜe naleŜy zbroić prętami Ø8 siatką 25x25cm. 
 

2.4.5 Warstwa wyrównawcza z betonu C-16/20 
 

Warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać z betonu C-16/20 zatartego na ostro. 
Grubość zakładana to 4,0, 5,0 i 7,0cm w zaleŜności od miejsca wbudowania. Posadzkę naleŜy zbroić 
zbrojeniem matami stalowymi 10x10,0cm z prętów Ø4,5mm. 
 
PodłoŜa na płycie stropowej : 

 
2.4.6 Warstwa wyrównawcza z betonu C-16/20 
 

Warstwę wyrównawczą naleŜy wykonać z betonu C-16/20 zatartego na ostro. 
Grubość zakładana to 4,0, 5,0 i 7,0cm w zaleŜności od miejsca wbudowania. Posadzkę naleŜy zbroić 
zbrojeniem matami stalowymi 10x10,0cm z prętów Ø4,5mm. 

 
3.        SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
            
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1     Sprzęt do wykonania podłoŜy 
 
             - ubijaki i zagęszczarki spalinowe 
             - zacieraczki mechaniczne do posadzek 
 
4.        TRANSPORT 
 
4.1      Wymagania ogólne dotyczące transportu 
            
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
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4.2      Transport materiałów 
 
           Transport pospółki  i chudego betonu – samochodami samowyładowczymi 
           Transport betonu samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie na miejsce  wbudowania 

ze pomocą pompy na samochodzie. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
5.2       Zasady wykonania robót 

 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz 
moŜliwie bezpośrednio przed ułoŜeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z 
zachowaniem reŜimów wykonawczych producentów materiałów. 

 
5.2.1    Przygotowanie podłoŜy 
            PodłoŜe naleŜy wykonać tak by: 

• PodłoŜa z pospółki było wykonane z materiałów pozbawionych zanieczyszczeń, zagęszczane  
           warstwami co 15,0cm do stopnia zagęszczenia Is=0,95.  
• PodłoŜa z chudego betonu C-8/10 powinny posadać grubość 10,0cm i powinny być wykończone  

na gładko, pod izolację z papy  Warstwę wyrównawczą moŜna wykonywać, gdy temperatura na jej powierzchni moŜe być utrzymana na poziomie powyŜej 5° C przez okres nie krótszy niŜ 4 dni. Posadzkę naleŜy oddylatować od ścian. Wartwę pod posadzki naleŜy zbroić matami stalowymi 10x10cm z prętów Ø4,5mm  
6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
             
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
6.1 Kontrola jakości 
6.2.1     Kontrola jakości podłoŜy obejmuje 
 

• ocenę stopnia zagęszczenia podłoŜy 
• grubości warstw 
• ocenę równości podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

6.2.2    Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 
 

a) ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
b) ocenę wykonania podłoŜa 
• prawidłowość wykonanych spadków, 
• ocenę równości podkładu - dopuszczalna róŜnica poziomów moŜe wynosić max. 3mm/2m i nie 
           więcej niŜ 5 mm w jednym pomieszczeniu. 
• tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa. 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich jak wpusty  
           podłogowe, elementów mocujących wyposaŜenie itp. 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 

27

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych 
•    sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z ST Izolacje 

 
6.3       Ocena wyników badań 
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy  
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
             Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne  
7.2       Jednostka obmiarowa 
             
            Jednostką obmiarową dla robót posadzkowych jest 1,0m2 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
              
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
8.2 Rodzaje odbiorów 
 

• odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoŜy, 
• odbiorór wstępny,  
• odbiorór końcowy.  

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
9.2       Cena jednostki obmiarowej 
            
           Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 

• przygotowanie podłoŜa oraz wykonanie niezbędnych testów, 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów posadzkowych,  
• wykonanie posadzek, 
• wykonanie testów sprawdzających, 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  
                          odbiorze. 
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SST-B-1.6  KONSTRUKCJE STALOWE 
kod CPV 45223110-0  1.       WSTĘP 
 
1.1      Przedmiot ST             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji  
           stalowych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 

 1.2      Zakres stosowania ST  
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
           Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym składających się 
na konstrukcję stalową  

            1.  Konstrukcja stalowa nadproŜa,warsztatowo wykończona i pomalowana antykorozyjnie 
            2.  Konstrukcja ścianki z profilu zamkniętego 100x50x4 warsztatowo wykończone i pomalowane  
                 antykorozyjnie 
            3.  Konstrukcje wsporcze pod agregaty chłodnicze, warsztatowo wykończone i zagruntowane  
                 antykorozyjnie 

4. Belki i nadproŜa stalowe z ceownika  
5. Ramy stalowe z ceownika C120 pod strop szklany 

                
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Wymagania Ogólne. Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą wymagania Normy PN-
B06200:1997 według załącznika D niniejszej normy 

 2.        MATERIAŁY 
2.1       Stal konstrukcyjna              Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjną St3S, wg normy PN-H-84020. 
            Rodzaje przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczególne elementy konstrukcji zostaną na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykończone, pomalowane antykorozyjnie.  2.2          Łączniki montaŜowe 

 
.        marki stalowe 
.        kotwy, nakrętki i podkładki 
.        topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 

            .       druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
.        elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430 
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2.3       Farby 
 
Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu: 
- warstwa podkładowa zostanie wykonana na wytwórni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowę 
bezpośrednio po oczyszczeniu surowych el. konstrukcji w maszynach czyszczących. 

- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukcji  
 
2.3.1    konstrukcja nadproŜa, konstrukcja ścianki, belki nadproŜa, konstrukcja pod agregaty 
 
           - farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna 
           - farba ftalowa nawierzchniowa 
 
2.3.2    ramy z ceownika pod strop szklany 
 
           - farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna 
           - farba ognioochronna  pęczniejąca PROMAPAINT 
 
2.4      Dostawa materiałów na Plac Budowy 
 
           Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami 

malarskimi podkładowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, blach i łączników 
nastąpi nie wcześniej niŜ 7 dni przed planowanym montaŜem. 

           KaŜdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 
wysyłkowej zawierającej: 
• nazwę wytwórni, . 
• numer identyfikacyjny zamówienia, 
•  nazwę i adres Placu Budowy, 
• wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
• deklaracje zgodności, 
• atesty stali profilowej, 
• atesty łączników, 
• protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

 2.5      Składowanie materiałów                Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyŜszeniu. 
Szczególnie waŜne jest, aby elementy nie leŜały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną 
ponad poziom terenu.  

3.       SPRZĘT 
 
            Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montaŜu obowiązani są do 

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inspektor jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają waŜne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia 
sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 

 4.       TRANSPORT 
 
4.1      Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 
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               Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

               Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji.  

               Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności 
uzgodnionej z wykonawcą montaŜu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki 
transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w ten sposób, 
aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 

 
4.3      Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

              Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela InŜyniera i powinien być przez InŜyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe wszystkie 
elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są 
farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

 
4.4       Likwidacja uszkodzeń transportowych 
             
           Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń InŜynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia InŜynierowi 

Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. InŜynier moŜe 
zastrzec, jakich prac nie moŜna wykonywać bez obecności przedstawiciela InŜyniera. Koszt prac ponosi 
WybNórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to moŜliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela InŜyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 
uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1       Wykonanie warsztatowe 
 
5.1.1    Wymagania ogólne 
             
            Konstrukcja stalowa będzie klasy 3. Połączenia warsztatowe będą spawane. 
 
5.1.2 Wykonanie i tolerancja 
 
            Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-O6200 (pkt.4, tablice: 4do9). 
 
5.1.3    Połączenia spawane 
             
           Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 

 
5.1.4   Zabezpieczenie antykorozyjne 
           Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.B), oraz PN-
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EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałoŜeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową 
(warstwa 1) na warsztacie. 

   Wszystkie elementy stalowe występujące w budynku, naleŜy zabezpieczać  
   antykorozyjnie, stosując ogólniedostępne farby podkładowe i nawierzchniowe ftalowe lub olejne. 
   Grubość warstw malowania: 
   I-sza warstwa – farbą do gruntowania gr. 75,0µm ( na warsztacie) 
   II-ga warstwa - farbą nawierzchniową gr. 75,0µm 
   III-cia warstwa - farbą nawierzchniową gr. 50,0µm 
 

5.1.5 Zabezpieczenie ppoŜ 
 
1. Ramy z ceownika pod strop szklany, naleŜy zabezpieczyć farbą pęczniejącą ognioochronną np   
    PROMAPAINT. Poszczególne powłoki nanosić na zabezpieczane powierzchnie metodą natrysku 
     hydrodynamicznego. Kolorystyka warstwy nawierzchniowej do ustalenia z architektem. 
2.  Konstrukcję stalową nadproŜa w ścianie zewnętrznej, po wbudowaniu i pomalowaniu  
    antykorozyjnie naleŜy obudowac płytą ognioochronną PROMATECT-L gr. 5,0cm w dwóch  
    warstwach po 2,5cm do odporności REI 120. Płytę naleŜy mocować na zaprawie klejowej gipsowej. 
3.  Belki nadproŜa z ceownika 120 i 160 naleŜy po pomalowaniu obłoŜyć siatką Rabitza i otynkować  
     tynkiem cem-wap gr. min 1,5cm 
3. Konstrukcja ścianki dzialowej pod świetlik – po zabezpieczeniu antykorozyjnym, naleŜy  
     obłoŜyć płytą g-k RIGIPS GKB gr.12,5mm 
 

5.2      Wbudowywanie  konstrukcji na placu budowy. 
               
               Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montaŜu. 

Program sporządzany jest przez Wykonawcę montaŜu. Wykonawca moŜe skorzystać ze sposobu 
montaŜu konstrukcji nadproŜy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do części 
konstrukcyjnej projektu. 

 
5.3       Akceptowanie stosowanych technologii. 

                
              Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, 

lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora 
 
5.4       Kontrola wykonywanych robót. 
             
            Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 

odbiorów częściowych, na czas których naleŜy przerwać roboty. W zaleŜności od wyniku badań 
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

 
5.5      MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
 
5.5.1   Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
             
           Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać zgodnie z projektem technologii montaŜu. 
Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, sposób układania konstrukcji 
powinien zapewnić: 
.          jej stateczność i nieodkształcalność, 
.          dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
.          dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
.          zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
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5.5.2   Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
 
5.5.2.1 Połączenia spawane. 
             
           Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montaŜowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inspektora. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-
O6200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić naleŜy z zachowaniem przepisów ppoŜ. 
KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. 
Wszystkie spoiny montaŜowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z 
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B).  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
           Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 

a) na etapie wstępnym: 
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• badanie połączeń spawanych  
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• jakość łączników. 

 
b) po zakończeniu montaŜu i malowania: 
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• sprawdzenie połączeń montaŜowych 
• sprawdzenie wykończenia zakotwień 
• końcowy pomiar powłok malarskich 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             
           Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robót, w którym w kaŜdej pozycji 

uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montaŜowe. 
 7.2      Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowąjest 1 kg wbudowanej stali profilowej. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się ilość (kg) zmontowanej konstrukcji. 

   Ilości przewidywanej ilości stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robót, w którym w kaŜdej pozycji 
uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montaŜowe. 

 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
            Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w 

Specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 8.2       Rodzaje odbiorów 
 
8.2.1 Odbiór dostawy stali 
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            Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinina być 
zaopatrzona kaŜda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
.           znak wytwórcy, 
.           gatunek stali, 
.           numer wyrobu lub partii,  
.           znak obróbki cieplnej. 

 8.2.2   Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej.  
 a)   odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez InŜyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

      b)  odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności uŜytych profili z rysunkami roboczymi  
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

 c)  sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 
              . zgodność uŜytych profili 
              . prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
 9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ST "Wymagania ogólne"  
 
9.2       Cena jednostki obmiarowej 
              
             Cena jednostkowa 1 kg wbudowanej konstrukcji stalowej obejmuje 
             .  zakup i dostarczenie materiału, 
             .  oczyszczenie, przycinanie, połączenia spawane ,skręcane oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z   
                Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
            .   oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie  
                ich poza teren budowy.  

W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych 
niezbędnych do wykonania i montaŜu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką. 

 10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
               
              JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 

 PN-B-06200:1997   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-90/B-03200       Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie    PN-M-697               Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasywadliwości na                               podstawie oględzin zewnętrznych PN-M-69777           Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników                               badań uJtradźwiękowych 
           PN-H-01107           Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych            PN-B-01806           Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady uŜytkowania,  
                                        konserwacji i napraw PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą                               ochronnych systemów malarskich.      
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SST-B-1.7    POKRYCIA DACHOWE 
kod CPV 45261210-9 
 1.        WSTĘP 
1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej {ST} 
             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i pokrycia  
            dachu nad budynkiem w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
             
            Roboty obejmują wykonanie pokrycia dachowego na budynku hali produkcyjnej, oraz wykonanie niezbędnych 

obróbek blacharskich i osadzenia świetlika dachowego 
 
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogólne" 
 1.4.1  pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej układanych i mocowanych do konstrukcji dachu 
 
1.4.2  dachy projektowane - nowo projektowane dachy o określonym nachyleniu połaci opisanym na 

rysunkach w części architektonicznej. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 2.        MATERIAŁY 
 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
2.2      Wykaz materiałów dla wykonania pokryć dachowych: 
 
2.2.1    Dach nad częścią istniejącą 
 
            - deskowanie tracone z blachy trapezowej T-35/188 gr.0,70mm pod płytkę dachu 
            - system ocieplenia i pokrycia dachowego np VEDAG: 
            - płyty styropianowe laminowane EPS 100-038 gr.15,0cm mocowane na kleju VEDATEX 
            - kliny styropianowe 15,0x15,0cm 
            - papa termozgrzewalna podkładowa samoprzylepna VEDATOP TM 
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            - papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5 
 2.2.2     Dach nad częścią projektowaną 
 
            - izolacja pwilgociowa z zaprawy mineralnej AQUAFIN 2K 
            - warstwa spadkowa z betonu C-16/20 z wbudowanymi płytami styropianowymi EPS 100-038 gr.5,0 
             i 10,0cm 
            - warstwa ocieplenia płyt z wełny mineralnej ROOFMATE SL-X gr.10,0cm na kleju VEDATEX 
            - warstwa nawierzchniowa z płyt z wełny mineralnej ROOFMATE LG-X gr.10,0cm z wierzchnią   
              warstwą z zaprawy gr. 10 mm 
 2.3       Obróbki blacharskie. 
 
           - obróbki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm 
            
2.4       Łączniki i akcesoria 
 
            Wykonawca zastosuje do wykonania pokryć dachowych łączniki i akcesoria zalecane przez dostawcę 

materiałów i będące częścią systemu pokryciowego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. 
 3.        SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  3.2 Sprzęt do wykonania robót  
           Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału.  
.          nóŜ wibracyjny, 
.          noŜyce do blach grubych, 
.          delikatną szczotkę to czyszczenia blachy 
.          drobny sprzęt mechaniczny 
.          sprzęt do przycinania i zgrzewania papy 
.          wyciąg budowlany do transportu materiałów na dach 

 4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST."Wymagania ogólne"  4.2 Transport materiałów 
 

Rolki papy naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
transportu. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed zawilgoceniem, 
promieniami słonecznymi, z dala od grzejników. Rolki papy naleŜy układać na równym podłoŜu, w 
pozycji stojącej.  

5.         WYKONANIE ROBÓT  5.1 Ogólne zasady wykonania robót  



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 

36

            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne"  
5.2 Zasady wykonania robót pokryciowych 
 
5.2.1    MontaŜ blachy trapezowej  
 

Blacha stanowi szalunek tracony pod płytkę betonową, uzupełniającą powierzchnię dachu istniejącego 
po zdemontowanym świetliku. Blachę naleŜy układać na ściankach kolankowych z cegły. 
 

5.2.2 Układanie płyt ocieplenia  
 

Płyty ocieplenia naleŜy układać ściśle koło siebie, mocując je do podłoŜa za pomocą kleju do styropianu. 
Projektowane spadki na powierzchni dachu naleŜy uzyskać, przez warstwę z betonu.  
Wszystkie naroŜa przy styku powierzchni dachu z elementami pionowymi naleŜy wykończyć klinami 
styropianowymi 15x15cm mocowanymi na kleju VEDATEX. UmoŜliwi to wypuszczenie papy na ścianki 
świetlika. 
 

5.2.3 Krycie dachu papą 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych produkcji 
VEDAG naleŜy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, 
to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres 
czasu. 
1.   Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

2.   Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
 • 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
 • +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 

3.   Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,   
      podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
4.   Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i   innego  

oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów,    
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

5.   Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ ze względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niŜ 1% 

6.   Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć wmiejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

7.   Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy 
papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.  

      W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, 
uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 

37

moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

8.   Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
 • podłuŜny 8 cm, 
 • poprzeczny 12-15 cm. 

       Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością . 
Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

9.   W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względm siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 
45°. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 
pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpoŜarowe. Pracownicy powinni być 
zaopatrzeni w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w 
rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 
5.2.4 Wykończenie ścian świetlika 
 

Ścianki świetlika naleŜy ocieplić płytami styropianowymi laminowanymi EPS 100-038 gr.15,0cm. Na płyty 
naleŜy wyprowadzić warstwę papy nawierzchniowej i wykończyć listwami systemowymi. 

 
5.2.5 Świetlik 
 

Nad częścią projektowaną naleŜy zamontować świetlik 2-spadowy wykonany w konstrukcji aluminiowej 
z wbudowanymi klapami oddymiającymi. 
MontaŜ świetlika naleŜy zlecić firmie specjalistycznej, wykonawcy świetlika. 

 
5.3 Zasady wykonania obróbek blacharskich 
 Wszystkie obróbki blacharskie naleŜy wykonać na budowie i dostosować do istniejących warunków. Blacha do obróbek powlekana gr. min 0,55mm. Zabrania się cięcia blachy szlifierkami katowymi. 
 6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 6.2 Ogólne zasady kontroli jakości  
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST."Wymagania ogólne"  6.2       Kontrola jakości 
             
           Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoŜy 
• ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie 
              z wytycznymi producentów i normami 
• sprawdzenie mocowania obróbek. jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków                   
• ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 
 

6.3      Ocena wyników badań 
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
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7.       OBMIAR ROBÓT 
 7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
           Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST."Wymagania ogólne"  7.2      Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową est: 
• dla pokryć dachowych 1 m2 
• dla obróbek blacharskich 1 m2 
 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne"  8.2 Rodzaje odbiorów  Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu  

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI  9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST."Wymagania ogólne" 
 9.2      Cena jednostki obmiarowej 
 
           Ceny jednostkowe obejmują: 
 

a) dla pokrycia dachowego 
 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• zakup, dostarczenie i wykonanie pokryć. 
• uporządkowanie stanowiska pracy, 

 10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
                          Badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SST-B-1.8  ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
kod CPV 45421100-5  1.        WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące montaŜu ślusarki  
           okiennej i drzwiowej w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR  
           S.A.” 
 
1.2       Zakres stosowania ST  

               Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

   Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaŜ: 
 

• ślusarki aluminiowej fasadowej 
• świetlika dachowego 
• ślusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej 
• stolarki drzwiowej wewnętrznej 
• balustrad wewnętrznych, ślusarki pozostałej 

1.4       Określenia podstawowe 
 

               Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,  
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi,wrota, bramy).              Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki                 słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej uŜytkowaniem. 

 
            OścieŜnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany              w otworze budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeŜy. 
 
            OścieŜe - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który  
            jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
           Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne" 
 2.         MATERIAŁY 
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2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 
Ślusarka powinna być znakowana przez producentów: 
• znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania  
• znakiem bezpieczeństwa. 

           Drzwi i bramy powinny być dostarczone na budowę jako jeden zestaw z ościeŜnicą, fabrycznie 
wykończone, wyposaŜone we wszystkie okucia zgodne dokumentacją techniczną. 

 
2.1.1   Ściany osłonowe 
 

Fasady słupowo-ryglowych wykonać zgodnie z parametrami poniŜej (według dokumentacji technicznej 
systemu CW50HI/UP): 
1 Współczynnik przenikana ciepła dla słupa i rygla Uf≤1.18(W/m2K) PN EN 10077-2, Ug=1.1 W/m2K  
2    Przepuszczalność powietrza A4 (PN-EN 12152) 
      Wodoszczelność RE900 (PN-EN 12154) 
      Odporność na obciąŜenie wiatrem –ciśnienie 2000 Pa (EN – 13116) 
      Odporność na uderzenie wewnętrzne Klasa I5 (PN-EN 14019) 
      Odporność na obciąŜenie poziome 1 kN/mb na wysokości 1,2m 
3 Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN 

AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg 
PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

      Wymagana widoczna od wnętrza budynku szerokość profili słupów i rygli: 50mm. Izolacyjność 
termiczną słupów i rygli zapewnia elastyczny termoizolator 4-ro wargowy ze zintegrowaną 
poduszką izolacyjną umieszczoną między profilami nośnymi a listwami dociskowymi. Dodatkowo 
między listwą dociskową, a izolatorem znajduje się taśma izolacyjna. Profil maskujący pionowy i 
poziomy o wymiarach 50/17,5mm z rowkiem o głębokości 4mm i szerokości 27mm wg detalu.  

      Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. 
Profile słupów i rygli muszą się licować od wnętrza budynku (tzn. mieć taką samą głębokość 
konstrukcyjną). Elementy mocujące szybę muszą być elementami ciągłymi po obwodzie szyby. 
Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) powinny być wykonane w sposób 
nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli 
ze słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli naleŜy stosować systemowe uszczelki 
zaślepiające komorę rygla. Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane 
znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaŜ konstrukcji wg 
wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. Okna w fasadach 
zgodnie z opisem parametrów w części „Konstrukcje okien zewnetrznych”. 
Fasady oznaczone jako konstrukcje o odporności poŜarowej wykonać zgodnie z wytycznymi 
systemu CW50-FP. 

 
2.1.2 Świetlik dachowy 
 

Wykonano w systemie CW50HI-RA/UP z systemem odprowadzenia kondensatu z wewnętrznej 
powierzchni szyby do rynienki kondensatu zintegrowanej z uszczelką wewnętrzną. W systemie 
odprowadzenia kondensatu niezbędne stosowanie jest wulkanizowanych fabrycznie naroŜników. 
Zastosowano systemowe profile dla drugiego poziomu odwodnienia. 
Świetlik wykonać zgodnie z parametrami poniŜej (według dokumentacji technicznej systemu CW50HI-
RA/UP): 
1   Współczynnik przenikana ciepła dla słupa i rygla Uf≤1.18(W/m2K) PN EN 10077-2, Ug=1.1 W/m2K  
2   Przepuszczalność powietrza AE1200 (PN-EN 12152) 
     Wodoszczelność RE1200 (PN-EN 12154) 
     Odporność na obciąŜenie wiatrem –ciśnienie 2400 Pa (EN – 13116) 
     Odporność na uderzenie wewnętrzne konstrukcji pionowej Klasa I5 (PN-EN 14019) 
     Odporność na obciąŜenie działające z góry 3000 N/m2 (PN-EN-1873:2009) 
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 3   Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN 
AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg 
PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 
Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50mm. Grubość ścianek 
profili nie mniejsza niŜ 1.7 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
Konstrukcja świetlika w systemie Reynaers CW 50  składa się z profili aluminiowych oraz innych 
elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. 
Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone. 
Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profila słupa o 0.5 mm. 
Wycięcia umoŜliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie ze 
słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek rygli i 
słupków muszą zachodzić na siebie. Konstrukcja świetlika w systemie CW50  jest odwadniana i 
przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego 
słupów i rygli .Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi 
integralny element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyrównywania ciśnienia następuje we 
wrębach słupów - poprzez wszystkie cztery naroŜa kaŜdego pola oszklonego.Horyzontalne styki 
słupów w systemie CW 50 realizowane są za pomocą systemowych łączników. Połączenie rygli ze 
słupami realizuje się moŜe być za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. Wszystkie 
sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. Dopuszcza się 
tolerancję połączeń profili nie większą niŜ 0,5 mm. Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach 
styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek uszczelniających. Nieskrępowaną pracę w 
kierunku horyzontalnym zapewniają  specjalne otwory  w miejscach nakładania się rygli na słup 
oraz uszczelnienia (manŜety) styków słupów i rygli. Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających 
realizowane jest przy uŜyciu listew dociskowych oraz listew maskujących.  
Izolacyjność termiczną uzyskuje się za pomocą izolatorów termicznych ze zintegrowaną poduszką 
izolacyjną, które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a listwami dociskowymi. Dodatkowo 
między listwą dociskową, a izolatorem znajduje się taśma izolacyjna. Wariantowo moŜe być 
zastosowana kompozytowa listwa dociskowa.Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a 
wypełnieniami wykonywane są przy uŜyciu róŜnorodnej wysokości uszczelek. Wykonane są one z 
kauczuku syntetycznego EPDM, połączenia zaś uszczelek róŜnej wysokości w naroŜach realizuje się 
przy uŜyciu wulkanizowanych elementów naroŜnych wykonanych z EPDM. Zastosowano system 
odprowadzenia kondensatu z wewnętrznej powierzchni tafli szklanej za pomocą rynienki 
kondensatu wulkanizowanej z wewnętrzną uszczelką przyszybową. Kondensat odprowadzany jest z 
wrębu odwodnieniowego słupa poprzez fabrycznie wulkanizowane naroŜniki. NaroŜniki stanowią 
integralną część systemu. 
Zewnętrzne uszczelnienie styku słupa i rygli realizuje się za pomocą pojedynczych uszczelek EPDM 
wraz taśmą butylową. 
MontaŜ świetlika do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów  
mocujących, a dodatkowe profile zakańczające umoŜliwiają wpięcie folii EPDM zapewnia 
prawidłowe uszczelnienie świetlika na stykach ze ścianką kolankową. Nie dopuszcza się mocowanie 
folii do profili aluminiowych za pomocą kątowników aluminiowych.  
Konstrukcję świetlika łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii 
uszczelniających z EPDM systemowych z nawulkanizowaną uszczelką zapewniającą szczelne 
przyleganie do konstrukcji świetlika. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leŜy w jednej 
płaszczyźnie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji świetlika i jest zamocowana do 
bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakańczających. RównieŜ w jednej płaszczyźnie, 
układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię wewnętrzną paroizolacyjną. 
Konstrukcja świetlika powinna być wykonane w systemie ściany osłonowej słupowo-ryglowej w 
którym pionowe i poziome  połączenia szyb poszczególnych kwater powinny byc zrealizowane bez 
widocznych z zewnątrz profili aluminiowych. Okna słuŜące do napowietrzania i oddymiania płaskie 
z okuciami wg wytycznych firmy D+H. Okucia, wykonanie i montaŜ konstrukcji wg wytycznych 
aktualnej dokumentacji systemowej. 
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2.1.3 Okna i drzwi zewnętrzne 
 
Konstrukcje A7, A8, A9 okien i drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o 
parametrach wg systemu CS104. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z 
normą PN-EN 14351-1:2006.  
Wymogi techniczne systemu: 
1  Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf < 1.06 W/m2K, 
2  Kategorie szczelności dla okien 

• Infiltracja i szczelność na wodę opadową 
• Klasa: 4 wg. PN EN 12207 
• Klasa 8A wg. PN EN 12208 
• Odporność na obciąŜenie wiatrem 
• Klasa C4 wg. PN EN 12210 

3   Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  
Przekładki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości co najmniej 
25%. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami 
termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi 95 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego wynosi 104 mm.  
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili 
przyszybowych min 25mm. Paski izolacyjne 50 i 59mm. Dobór profili następuje wg obliczeń 
statycznych. Okno płaskie bez plastikowych okapników, wersja systemu HD. NaroŜniki zaciskane 
połączeń naroŜnych wykonać z odkuwek. Dyble ze stali nierdzewnej.  
Drzwi wyposaŜone w zawiasy zewnętrzne dociskowe. Skrzydła drzwiowe posiadają wkładki 
izolacyjne podatne ograniczające efekt odkształcania się profilu w wyniku występowania znacznych 
róŜnic temperatury. Profile aluminiowe, powłoka lakiernicza, uszczelki, paski izolacyjne posiadają 
10-letnią gwarancją systemową, wymagane współczynniki przenikania ciepła dla przegród 
zewnętrznych (drzwi, okna, przeszklenia stałe) powinny być podawane w oparciu o symulację 
rozkładu temperatur wykonaną przez notyfikowany instytut. Okna wykorzystywane do 
przewietrzania oraz w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne wyposaŜyć w otwieracze uchyłu z korbą OL90. Samozamykacze systemu TS5000 
z szyną ślizgową z funkcją tłumienia otwracia. 
Drzwi automatyczne przystosowane do stosowania na drogach ewakuacyjnych i do nich 
prowadzących, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. Dz. U. nr 56 
poz. 461. Napędy GEZE Slimdrive SL-FR, teleskopowy SLT-FR - certyfikowany przez Zakład 
Certyfikacji ITB wyrób budowlany - napęd klasy FR zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-
7073/2008 – numer certyfikatu: ITB-1829/W  
Specyfikacja techniczna: 
• wysokość napędu – 70 mm 
• ryglowanie na pasku  
• zasilanie 230 V AC (osobna linia zasilająca z bezpiecznikiem B10) 
WyposaŜenie: 
• aktywacja od zewnątrz: radar kierunkowy Eagle 1  
• aktywacja od wewnątrz: radar kierunkowy Eagle 3 
• rygiel elektromagnetyczny  
• przełącznik funkcji z wyświetlaczem DPS plus blokada programatora 
• zabezpieczenie naświetla bocznego: czujnik IRIS (podczerwień aktywna) 
• bariera BP2 zabezpieczająca światło przejścia 
• profile GEZE ISO, głębokość profili 40 mm 
Działanie automatu w szczególnych sytuacjach: 
• Brak zasilania: drzwi otworzą się i pozostaną w pozycji otwartej 
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• Sygnał z centrali SAP: drzwi otworzą się i pozostaną w pozycji otwartej 
• Awaria napędu: drzwi otworzą się i pozostaną w pozycji otwartej 

 
2.1.4 Drzwi i ścianki wewnętrzne  
 

Wykonano w systemie profili nieizolowanych termicznie (marka referencyjna wg CS59Pa).  
Wymogi techniczne i wymiary profili: 
1  Kategorie szczelności dla okien 

� Infiltracja i szczelność na wodę opadową 
� Klasa: 4 wg. PN EN 12207 
� Klasa 9A wg. PN EN 12208 
� Odporność na obciąŜenie wiatrem             
� Klasa 5C wg. PN EN 12210 

2   Własności mechaniczne: Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 –   
3:2004 o składzie chemicznym wg PN EN 573-3/4, własności mechaniczne zgodne z normą PN EN 
755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe według PN EN 12020-2. 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka, skrzydła drzwiowego i poprzeczek wynosi 50 mm. 
Listwy przyszybowe tylko od wewnątrz o wysokości 25mm. NaroŜniki zaciskane połączeń 
naroŜnych wykonać z odkuwek. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Parametry 
akustyczne zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Konstrukcja AL9 wg wytycznych 
akustycznych. Okucia, wykonanie i montaŜ konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji 
systemowej. Szklenie szkłem bezpiecznym.  

 
3. Wytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych 

 
1. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile,  akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia 

konstrukcji oraz obróbki naleŜy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi 
dostawcy systemu. 

2. Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełniać stosowne normy oraz wymogi 
bezpieczeństwa i być zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

3. 10-letnia gwarancja na: 
- przyczepność powłoki, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy. 
- odporność na korozję włącznie z korozją nitkową. 
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe, utratę koloru i połysku przekraczające      
  określone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod 
- trwałość połączeń między poliuretanem i aluminium  
- trwałość połączenia pasków poliamidowych i aluminium. 
- zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych izolacji w granicach określonych  
  wymaganiami technicznymi. 
- uszczelki i profile z tworzyw sztucznych 
Udzielona gwarancja musi być zabezpieczona ubezpieczoną polisą na kwotę nie mniejszą niŜ 
wartość zastosowanego aluminium.  

4. Systemodawca posiada Zakładową Kontrole Produkcji nadzorowaną przez ITB  
5. Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 

zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt 
warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawniona, uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawcą profili. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonać obmiary oraz  przedstawić 
detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowiązana 
do przedstawienia deklarowanych parametrów technicznych wykonywanych konstrukcji 
aluminiowych. 
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7. Na pisemne Ŝyczenie Inwestora lub Architekta systemodawca powinien zapewnić moŜliwość 
przebadania tej konstrukcji na szczelność i wodę opadową oraz udostępnienia pisemnego 
raportu wyników z testów w terminie 21 dni. 

8. Powierzchnia profili winna być malowana zgodnie ze standardami Qualicoat. 
9. MontaŜ ślusarki aluminiowej powinien się odbywać zgodnie z projektem technicznym i 

instrukcją montaŜu.  
10. Fasady, świetlik, okna i drzwi wykonać w tym samym systemie.  2.4       Drzwi wewnętrzne płytowe 

 
2.4.1    Drzwi wewnętrzne płytowe np PORTA CPL  Konstrukcja skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa 

otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłoŜona jest dwustronnie płytą HDF. Profil krawędzi skrzydła „K”. Oba boki oraz góra okleinowane są taśmą brzegową. Pokrycie skrzydła wykonane jest z okleiny naturalnej. Ramka w skrzydle oklejona jest w kolorze skrzydła. Szpros lakierowany. Okleiny i ościeŜnice wg rys. zestawienia, OścieŜnica regulowana, w systemie Porta typ C. Kolor drzwi i ościeŜnic – do ustalenia z Inwestorem W drzwiach bezpośrednio prowadzących do WC uwzględnić naleŜy zamykanie typu wc i  kratki wentylacyjne. 
 
2.4.3    Drzwi techniczne 
 
           Drzwi pełne o parametrach:  - PORTA EI 30, EI 60 - wg rys. zestawienia,  Zaprojektowano : 

W budynku wymagane są wskazane drzwi o podwyŜszonej odporności ogniowej ( szczelności i 
izolacyjności EI 30 i EI 60 ).  
- EI 60 stanowią wydzielenie strefy pomieszczeń technicznych i technologicznych od pozostałej części  
   budynku.  
-  EI 30 zastosowano jako zamknięcie wentylatorni oraz przedsionka izolującego garaŜ od pozostałej  
   części budynku.  
Wybrano drzwi stalowe ( do obu wentylatorni ) oraz okleinowane CPL z ościeŜnicą stałą MDF ( do 
przedsionka garaŜu od strony budynku ). 
Drzwi dymoszczelne ( wskazana dymoszczelość min.S  15 ) aluminiowe, przeszklone opisano w 
punkcie aluminiowej ślusarki wewnętrznej.  

    - PORTA techniczne o podwyŜszonej izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB oraz Rw = 32 dB  
            Zaprojektowano : 
            - do kabin tłumaczy symultanicznych - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB z serii płytowych               okleinowanych laminatem CPL gr.0,7 mm. 
            - do sali konferencyjno-szkoleniowej nr 211 ( od strony holu ) - drzwi o izolacyjności akustycznej 
              Rw = 27 dB, fornirowane, o nietypowej wysokości skrzydła 220 cm,  

Uwaga : wykończenie drzwi naleŜy wykonać w uzgodnieniu z producentem boazerii ściennej dla holi i 
sali. 
- do sali konferencyjno-szkoleniowej (od strony suteren ) - drzwi o izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB,      fornirowane, malowane na budowie na kolor ściany,  
- do sali szkoleniowo-biznesowej – drzwi o izolacyjności akustycznej Rw = 27 dB płaskie okleinowane  
  laminatem CPL gr.0,7 mm z ościeŜnicą regulowaną oklejoną laminatem CPL. 
 

2.6      Balustrady wewnętrzne  
 
      Balustrady korytarzy pięter przy pustce nad holem – systemowe PROGLAS, typ CL.01:  
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      szkło hartowane w stalowych segmentach mocujących z pochwytem ze stali nierdzewnej. 
 3.         SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
             
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 

                
               Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 

przez producenta stosowanego materiału.  
 4.         TRANSPORT 
 4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
             
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. Wymagania ogólne" 
 
4.2       Transport materiałów 

 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Drzwi i okna w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane 
w kompletach drzwi z ościeŜnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

 5.        WYKONANIE ROBÓT 
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót              Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. Wymagania ogólne". 

 5.2       MontaŜ ślusarki  
 

Ślusarklę naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta, wskazane aby montaŜ prowadziła firma 
polecona przez producenta. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), 
połączenia konstrukcji oraz obróbki naleŜy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi 
dostawcy systemu. 

 
6          KONTROLA JAKOŚCI 
 6.1        Ogólne zasady kontroli jakości 
             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 
 6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• brak zmian cech geometrycznych ościeŜnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

ram, szyb i okuć 
• odchylenie od pionu ościeŜnic drzwiowych nie moŜe przekraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, ale nie 

więcej niŜ 3mm na całą ościeŜnicę, 
• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
• otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się otwierać lub 
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zamykać, 
• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami i 

płaszczyznami. 
6.3       Ocena wyników badań 

 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
             
            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne"  7.2       Jednostka obmiarowa              Jednostką obmiarową dla R i S i materiałów pomocniczych, wbudowanej ślusarki, jest 1,0 m2 
            Wszystkie okna, bramy i drzwi wyceniane są indywidualnie wg właściwości podanych w tabeli zestawienia ślusarki i stolarki – jednostką wyceny jest 1 szt  
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
8.2       Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem montaŜu stolarki podlegają: 
• odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego 
• robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeŜnic, uszczelnianie luzów    
• odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 
• odbiorowi końcowemu 

 9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności               Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST."Wymagania ogólne"  
9.2       Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, 

łącznikami, uszczelkami 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

 10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
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zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

 
           PN-88/B-10085            Okna i drzwi. Wymagania i badania.            PN-B-02151-03:1999   Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach –                                                   Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność   
                                                 akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
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SST-B-1.9   ŚCIANKI DZIAŁOWE : GIPS-KARTONOWE, WC 
kod CPV 45432210-9      1.        WSTĘP 
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące montaŜu ścianek   
            działowych gipsowo-kartonowych i innych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa  
            budynku biurowego RARR S.A.” 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1    Ścianki g-k na ruszcie systemowym 

• ścianki z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr. 15,0cm 
• ścianki z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr. 12,5cm 
• ścianki z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr.   7,5cm 

 
1.3.2 Ścianki toaletowe  
  

• ścianka toaletowa 115x200cm z płyty TRESPA gr.1,0cm  z okuciami  
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji ST 
"Wymagania ogólne".  

 
2.2       Materiały 
 
2.2.1 Ścianka z płyt g-k gr.15,0cm wg systemu RIGIPS na rusztach systemowych 
 

- płyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr GKB gr.12,5mm – 2 warstwowo 
- masa szpachlowa do płyt g-k 
- kształtowniki stelaŜu C i U szer.100,0mm  
- profile ościeŜnicowe UA 100 
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- taśma akustyczna 95,0mm 
- wszelkie łączniki, podkładki w zaleŜności od wyboru systemu 
- izolacja akustyczna Aku Plyta Isover gr.10,0cm  

 
2.2.2 Ścianka z płyt g-k gr.12,5cm wg systemu RIGIPS na rusztach systemowych 
 

- płyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr GKB gr.12,5mm – 1 warstwowo 
- masa szpachlowa do płyt g-k 
- kształtowniki stelaŜu C i U szer.100,0mm  
- taśma akustyczna 95,0mm 
- wszelkie łączniki, podkładki w zaleŜności od wyboru systemu 
- izolacja akustyczna Aku Plyta Isover gr.10,0cm  
 

2.2.3 Ścianka z płyt g-k gr.7,5cm wg systemu RIGIPS GKB na rusztach systemowych 
 

- płyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr gr.12,5mm – 1 warstwowo 
- masa szpachlowa do płyt g-k 
- kształtowniki stelaŜu C i U szer.50,0mm  
- taśma akustyczna 95,0mm 
- wszelkie łączniki, podkładki w zaleŜności od wyboru systemu 
- izolacja akustyczna Aku Plyta Isover gr.5,0cm  
 

2.2.4 Ścianka 1-stronna z płyt g-k gr.6,0cm wg systemu RIGIPS GKB na rusztach systemowych 
 

- płyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr gr.12,5mm – 1 warstwowo 
- masa szpachlowa do płyt g-k 
- kształtowniki stelaŜu C i U szer.50,0mm  
- taśma akustyczna 95,0mm 
- wszelkie łączniki, podkładki w zaleŜności od wyboru systemu 
- izolacja akustyczna Aku Plyta Isover gr.5,0cm  

 
2.2.5 Obudowa kanałów wentylacyjnych z płyt g-k Rigips Rigimetr gr.12,5mm na ruszcie systemowym 
 

- płyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr GKB gr.12,5mm  
- ruszt systemowy Rigips 
- masa szpachlowa do płyt g-k 
- zaprawa klejowa gipsowa 

 
2.2.6    Ścianki toaletowe systemowe np BKT 
 
           - płyty laminowane gr.1,0cm 
           - podstawki systemowe z rur stalowych malowanych proszkowo pod płyty 
           - łączniki systemowe 
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2      Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
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producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, naleŜy zastosować rusztowania. 
 

4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
4.2       Transport materiałów 
             
           Materiały naleŜy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 

sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały naleŜy 
składować w pomieszczeniach suchych. Płyty gipsowo- kartonowe naleŜy składować na poziomym 
podłoŜu. 

 
5.         WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Ścianki z płyt g-k na ruszcie systemowym 
            
           Po wytyczeniu ścianki, ruszt (pojedynczy lub podwójny) naleŜy przykrecać do podłoŜa kołkami 

kotwiącymi. Przed przykręceniem płyt naleŜy sprawdzić łatą stalową płaszczyznowość rusztu, w razie 
nierowności zastosować podkładki wyrównujące. Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy przykręcić do 
konstrukcji wkrętami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosować fug krzyŜowych. Przesunięcia poprzecznych 
krawędzi płyt muszą wynosić minimum jedną odległość między łatami. Wykonawca rozpocznie 
spoinowanie płyt jedynie w temperaturze powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa 
spadku temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin po spoinowaniu. Połączenia płyt naleŜy 
wypełnić - masą szpachlową Na świeŜą masę naleŜy połoŜyć taśmę spoinową dociskając za pomocą 
pacy do fugi. NałoŜyć warstwę wyrównawczą po związaniu masy szpachlowej i w razie potrzeby całość 
przeszlifować. Podczas szpachlowania końcowego, naleŜy równieŜ zaszpachlować wgłębienia po 
wkrętach, sprawdzając uprzednio czy wkręty nie wystają z płyt. Przy połączeniu płyt z tynkiem, przed 
szpachlowaniem naleŜy nakleić taśmę malarską w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystającą część 
taśmy naleŜy usunąć. Wszystkie okładziny naleŜy wykonać stosując  płyty g-k o gr.12,5mm 

 
5.2.2    Okladziny ściany z płyt g-k na konstrukcji systemowej 
 

J.w. po wykonaniu konstrukcji rusztu, pomiędzy słupki naleŜy zamontować płyty z wełny mineralnej 
AKU PŁYTA ISOVER gr.5,0cm.  

 
5.2.3    MontaŜ ścianek toaletowych 
 
           Po wytyczeniu miejsca wbudowania, naleŜy, poszczególne elementy gotowych ścianek przykręcić do 

posadzki i ścian. Ścianki montuje się po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych w danym 
pomieszczeniu na ścianach i na posadzkach (wykładziny z płytek). 

 
6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 
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           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne 
 
6.2 Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości wykonania ścianek gips-kartonowych obejmuje:  
- odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na dł. 2 m, 
- równomierność szpachlowania złączy płyt 
- połączenie ścianki z powierzchnią sufitu 
- wbudowanie ościeŜnic drzwiowych 

 
6.3       Ocena wyników badań 
 
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.         OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST  "Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 
            Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
8.2       Rodzaje odbiorów 
             

Roboty podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
9.2       Cena jednostki obmiarowej 
            

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup materiałów 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• montaŜ konstrukcji rusztu 
• obsadzenie ościeŜnic drzwiowych 
• obłoŜenie rusztu płytami g-k 
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• wypełnienie ścianek wełną 
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 
10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
              PN- 72/8-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST–B-1.10   TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
kod CPV 45324000-4    
 1.       WSTĘP  
 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót  
           tynkowych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 

 1.2       Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie: 
 
• tynków wewnętrznych 
• gładzi gipsowych na tynku 
• układanie płytek ściennych 
• okładziny ścian z kamienia naturalnego 
• boazeria z wielkowymiarowych płyt MDF 

 
1.4       Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 

 
1.4.1    Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzna elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. wyzjewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich temperatur. 
 1.4.2    Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 
 
1.4.3   Tynk wewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian i sufitów itp. Od wewn. strony budowli. 
 1.4.4  NaroŜnik ochronny - element zabezpieczający naroŜe tynkowanej ściany lub filara, wykonany z kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroŜa ściany przed tynkowaniem.  
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji  
ST. "Wymagania ogólne".  
 2.2       Materiały  

2.2.1    Tynk wewnętrzny 
 

• cement portlandzki 35 
• wapno gaszone 
• piasek do zapraw 
• woda 
 

2.2.2    Gładź gipsowa 
 

• gips szpachlowy 
• woda 
 

2.2.3     Układanie płytek ściennych 
 

� płytki ścienne glazurowane 20x30cm, 20x45cm z elementami dekoracyjnymi 
� zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do płytek ceramicznych 
� zaprawa spoinująca Ceresit CM-31  

2.2.4     Okładziny ścienne z kamienia naturalnego 
 

• dekoracyjna okładzina z kamienia naturalnego ( marmuru ) w kolorze kremowo-beŜowym  
        ( np. Botticinino Classico, Crema Morfil, Daino Reale ) – na wskazanych fragmentach ścian  
        do wysokości ok.305 cm, proponuje się płyty o wymiarach min.40×40 cm gr.10 mm  
        o powierzchni polerowanej. 
� zaprawa klejowa do kamienia naturalnego 
 

2.2.5     Boazeria z płyty MDF 
 

� wielkoformatowe boazerie ścienne z ognioodpornej płyty MDF oklejonej fornirem naturalnym z 
wykończeniem min. trudnozapalnym, niekapiącym i nieodpadającym pod wpływem ognia  

� ruszt pod boazerię z listew drewnianych  3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, naleŜy zastosować rusztowania. 

 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
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4.2       Transport materiałów 
 
Materiały naleŜy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały z 
wyjątkiem piasku naleŜy składować w pomieszczeniach suchych.   5.       WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Tynk wewnętrzny  

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych . Mury naleŜy oczyścić z 
wystających grudek zaprawy a zanieczyszczenia tłuste - wyskrobać. PodłoŜe naleŜy oczyścić na sucho 
z pyłu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoŜe naleŜy zwilŜyć. Wykonawca wykona 
tynki zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze dla tynków kategorii III 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie 
ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. 
 

5.2.2    Okładzina ścian z płytek ceramicznych 
            Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i 

tynkarskich na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić 
itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje 
wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed układaniem płytek, powierzchnię ścian 
pod okładzinę z płytek, naleŜy zaizolować płynną folią uszczelniającą. RównieŜ naleŜy sprawdzić czy 
nie występują niezamierzone róŜnice w kolorze płytek układanych w poszczególnych pomieszczeniach. 
Płytki naleŜy przycinać równo i starannie, układać na zaprawie klejowej elastycznej np. Relo 
Flexkleber.  Klej powinien pokrywać całą powierzchnię podłoŜa i całą tylną powierzchnię płytek. Po 
ułoŜeniu płytek naleŜy oczyścić pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin bez uszkodzeń. Płytki 
naleŜy rozmieszczać wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych rysunków. Przyjęto płytki 
20x30cm. 

 
5.2.2.1 Spoiny 
            Spoiny na całej powierzchni podłóg muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia lub elementów 

charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mieć odpowiadać grubości płytek i stałą szerokość 3 mm. 
NaleŜy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosować spoiny w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. 
Wykonać spoiny jak najszybciej po ułoŜeniu płytek na zaprawie, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po 
stwardnieniu spoin naleŜy wypolerować płytki na ścianach suchym materiałem. Do spoinowania naleŜy 
przyjmować spoiny elastyczne np. Relo Flexfuge. 

 
5.2.3    Gładź gipsowa 
 

PodłoŜe musi być nośne, czyste, wolne od kurzu. PodłoŜe zwilŜyć wodą. Słabo chłonne podłoŜa 
zagruntować preparatem gruntującym. Grubość warstwy nie moŜe być mniejsza niŜ 3 mm i większa niŜ 
5 mm. Gładź nanieść ręcznie lub maszynowo przy pomocy dostępnych na rynku maszyn tynkarskich. 
 

5.2.4    Okładzina ścian z płytek marmurowych 
 
            Okładzinę z płyt marmurowych 40x40x1cm naleŜy wykonać na wskazanych fragmentach ścian do 
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wysokości ok.305 cm na styk, bezspoinowo, na kleju do kamienia naturalnego. 
 
5.2.5    Boazeria z płyty MDF 
 
            Okładzinę z boazerii z płyt MDF naleŜy wykonać na wskazanych fragmentach ścian do sufitu 

podwieszonego. Pod boazerię wykonać ruszt z listew drewnianych z drewna iglastego, 
zaimpregnowanego, mocowanych w tynku. Płyty MDF powinny być oklejonej fornirem naturalnym i 
wykończone materiałem min. trudnozapalnym, niekapiącym i nieodpadającym pod wpływem ognia. 

 6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

6.2       Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich zgodnie 

z normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cementowo - wapiennych, 
• sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi wymogami dla  
           okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych: 
         -  odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3 mm na długości 2 m, 
         -  odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na długości 2 m, 
         -  nierównomierność szerokości fug max. 0.5 mm, 
         -  nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5 mm, 
         -  niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami.  
 

6.3       Ocena wyników badań 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 7.        OBMIAR ROBÓT 

 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

7.2       Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 

 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 

8.2       Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają: 
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odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
 . odbiorowi wstępnemu 
 . odbiorowi końcowemu 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

9.2       Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) tynki wewnętrzne i gładź gipsowa 
 
• zakup materiałów, 
• dostarczenie materiałowi i sprzętu 
• przygotowanie zaprawy 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
• osiatkowanie 
• wykonanie tynków 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
• reperacje tynków po dziurach i hakach 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

            b) okładzina z płytek: 
 

• zakup materiałów, 
• dostarczenie materiałowi i sprzętu 
• przygotowanie zaprawy 
• wykonanie izolacji z płynnej folii 
• układanie płytek 
• docinanie płytek 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
• spoinowanie płytek i oczyszczeniem powierzchni 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 10       PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

           PN- 72/8-10122          Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.            
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SST–B-1.11  ROBOTY MALARSKIE 
kod CPV 45442100-8      1.        WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót       
           malarskich w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 
            Roboty malarskie obejmują: 
  
            - malowanie ścian wewnętrznych 
            - malowanie sufitów z płyt g-k 
            - tapetowanie ścian 
            - dekoracyjne podłoŜe strukturalne malowane transparentnymi lazurami, techniką barwnych  
              przecierek (np Silitol Antik-Lasur) 
               
1.4       Określenia podstawowe 
 
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1    Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
 
1.4.2    Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję słuŜąca do  

malowania. 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST."Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z zaleceniami producenta materiałów określonymi w 
kartach technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią róŜnice między zaleceniami producenta 
a wymaganiami tej specyfikacji naleŜy przedstawić je Inspektorowi do oceny i rozstrzygnięcia. Jedynie 
materiały zatwierdzonych producentów mogą znajdować się na budowie, chyba Ŝe Inspektor postanowi 
inaczej. Po zakończeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcieńczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady 
etc. naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Prace malarskie naleŜy wykonać 
zgodnie z niniejszą specyfikacją, jednakŜe Wykonawca moŜe zaproponować zamienne rozwiązania, 
które muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

 2.        MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
             



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 

59

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST ."Wymagania ogólne". 
Schematy malowań odnoszą się do elementów, które mają być malowane i zawierają: przygotowanie 
podłoŜa, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. 
Kolory określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. 
Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez Wykonawcę. Materiały naleŜy zastosować 
zgodnie ze specyfikacją i dostarczyć na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, nie 
otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiał został zaakceptowany przez Inspektora, na 
opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta producenta określająca zawartość. 

 
2.1.1    Farby do malowania ścian 
 

� farba STO LATEX COLOR 3000 – kolor 
� preparat gruntujący StoPlex W 

 
2.1.2    Farby do malowania sufitów 
 

� farba STO LATEX COLOR 3000 – biel 
� preparat gruntujący StoPlex W 
 

2.1.3    Tapetowanie ścian 
 

� tapeta z włókna szklanego  
� klej do tapet 
 

2.1.4 Dekoracyjne podłoŜe strukturalne 
 

� masa dekoracyjna Sylitol Antik-Lasur  
� farba nawierzchniowa Sylitol-Minera 

 3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace malarskie naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki., pędzle 
oraz przy uŜyciu sprzętu mechanicznego.  

           Rusztowania i drabiny 
 4.        TRANSPORT 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
                 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
4.3 Transport materiałów 
 

Materiały naleŜy transportować w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. Farbę naleŜy chronić przed zamarzaniem. 
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5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
Prace malarskie wykonywane będą przez doświadczonych malarzy a jakość wykonania będzie na 
najwyŜszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za końcowy efekt oraz za zgodność prac z 
niniejszą specyfikacją i zaleceniami Producenta materiałów. Wyschnięte powłoki malarskie powinny być 
wolne od pęcherzy i niedociągnięć i być w jednorodnym kolorze.Kolejna warstwa farby moŜe być 
nakładana po całkowitym wyschnięciu warstwy spodniej, która posiada odpowiednia grubość powłoki. 
NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia zalecanego przez producenta. 
Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunąć wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni, 
które nie były malowane. Następnie, naleŜy oczyścić i wymyć szyby. Tam gdzie to konieczne naleŜy 
zastosować specjalne zasady czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca powinien uzyskać właściwą 
informację dotyczącą zastosowania specjalnych środków. 
Wykonawca powinien dostarczyć środki i wykonać prace malarskie na wszelkich powierzchniach, które 
wymagają ponownego wykończenia po naprawach uszkodzeń lub, których wykończenie było wadliwe. 
Wykonawca powinien uŜyć dodatków, rozcieńczalników zgodnie ze specyfikacjami producenta. 
Mieszanie naleŜy wykonać w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 

 
5.1.1 Malowanie tynków wewnętrznych 
 

ŚwieŜe tynki naleŜy malować nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej w 
temperaturze powyŜej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, nie 
krusząca się, nie pyląca, bez rys i spękań.Prace malarskie moŜna rozpocząć po całkowitym 
zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie naleŜy prowadzić w 
temperaturze od +5°C do +30°C. W ciągu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura 
pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić, co najmniej, +5°C.  
NaleŜy starannie malować naroŜniki, krawędzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskać  
odpowiednią grubość farby. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia powinny być 
wietrzone aŜ do zaniku zapachu. Farbę przed uzyciem nalezy dokładnie wymieszać. Kolejną warstwę 
farby mozna nanosić po minimum 2 godzinach. 
malowanie farbą lateksową – 1+2 (grunt + farba 2x) 
 

5.1.2   Tapetowanie ścian 
 
            PRZYGOTOWANIE PODŁOśA:  
            PodłoŜe musi być suche, jednolite, czyste i wytrzymałe (nośne). NaleŜy zagipsować, wyrównać, 

względnie wygładzić wszystkie rysy, fugi i nierówności. Mocno chłonące podłoŜe naleŜy wcześniej 
zagruntować.  

            PRZYCINANIE:  
            Przed tapetowaniem naleŜy sprawdzić strukturę. Wszelkie nierówności związane z tapetą podkreślaja 

charakter włókna szklanego i dlatego nie są powodem reklamacji. Pociąć pasy w wymaganej długości, 
dodając około 10cm na wyrównanie górnych i dolnych krawędzi.  

            KLEJENIE:  
            Za pomocą "rolki" nałoŜyć klej do tapet z włókna szklanego np. MrStrong FIBERGLASS na 

przygotowane wcześniej podłoŜe. Pasy przycinać na styk, nakładać na posmarowaną klejem wilgotną 
powierzchnię i dobrze docisnąć szpachlą malarską. Nadmiar tapety docinać noŜykiem, aby nie 
doprowadzić do powstawania nierównych struktur, nie naleŜy nigdy nakładać tapety odwrotną stroną. 
MALOWANIE:  

            Po naklejeniu pokryć podwójną warstwą farby dyspersyjnej, akrylowej lub lateksowej. Przestrzegać 
wskazówek producenta farb.  

 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 

61

5.1.3    Dekoracyjne podłoŜe strukturalne SYLITOL ANTIK-LASUR 
 Tynk w miejscu powłoki dekoracyjnej naleŜy zagruntować materiałem Caparol-Haftgrund i pokryć warstwą pośrednią w kolorze białym lub podkładem lekko zabarwionym na kolor zbliŜony do odcienia lazury, z której zostanie wykonana warstwa wierzchnia. Warstwę podkładową i wierzchnią naleŜy wykonać z materiału SylitolAntik-Lasur zabarwionego barwnikami Sylitol- Volltonfarbe. Dodanie środka Sylitol-Konzentrat rozcieńczonego wodą w stos. 2:1 reguluje intensywność lazury. 

Powierzchnie wewnętrzne pokrywać farbami Sylitol-Minera. Warstwę wierzchnią nanosić 1-3 razy (w zaleŜnośeci od zamierzonego efektu lazurowania) przy uŜyciu lazury Sylitol Antik-Lasur zabarwionejmateriałem Sylitol-Volltonfarbe. ZaleŜnie od wybranego efektu lazurowania kolejne warstwy laserunku moŜna nanosić metodą „mokre w mokre” lub wykonywać po przeschnięciu poprzedniej warstwy. W celu uniknięcia róŜnic kolory-stycznych na złączach pasm roboczych, połączone powierzchnie naleŜy malować w jednym cyklu metodą „mokrym w mokre”. W przypadku lazurowania większych 
powierzchni zaleca się ich wcześniejsze pomalowanie preparatem Sylitol-Konzentrat rozcieńczonym wodą w stos. 2:1.  

5.3       Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni 
 

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystępując do prac malarskich 
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakończeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia. 
a)   okna i drzwi, 
b)   lampy, klosze oświetlenia, 
c)   zawory, śruby i nity mocujące maszyny, wyposaŜenie mechaniczne, 
d)   tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposaŜenia, 
e)   platynowane lub polerowane elementy ślusarki. 
Podłogi nalezy zabezpieczyć przed rozpryskami i plamami farby. 
Po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonać przeglądu wszystkich powierzchni i 
oczyścić je z wszelkich plam, dokonać napraw powłok, jeśli zostały  
uszkodzone bez względu na to, przez kogo i usunąć wszelki brud, śmieci i odpady powstałe w trakcie 
jego pracy. 

 6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
6.2       Kontrola jakości 

 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
• ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoŜa 
• ocenę zagruntowania podłoŜa 
• ilość wykonanych warstw, powłok 
• zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 

 
Nie wcześniej niŜ 3 dni po malowaniu: 
• grubości warstw powłok malarskich 
• jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki  
• sprawdzenie przyczepności farby do podłoŜa 
• brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 
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6.3       Ocena wyników badań 
 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
             Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w WS-00.00."Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 
            Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest - 1 m2 
 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
 
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
8.2      Rodzaje odbiorów 
 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
•    odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą  

techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego 
kolorystyki, 

•       roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoŜy i gruntowania  
•       odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
•       odbiorowi końcowemu 

 9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST."Wymagania ogólne 
 
9.2      Cena jednostki obmiarowej 

 
• przygotowanie podłoŜa do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w 

podłoŜu, 
• zakup, dostarczenie i przygotowanie farb, tapet 
• zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 
• docinanie tapet 
• tapetowanie ścian 
• malowanie tynków wewnętrznych i innych powierzchni według dokumentacji technicznej . 
• ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
• odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usunięcie zabrudzeń 

powierzchni sąsiednich, 
• uporządkowanie stanowiska pracy 
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10      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów 
 
PN-93/C-89440      Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.   
                            Minimalne wymagania techniczne 
PN-EN ISO 12944  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych  
                            systemów malarskich. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe                                    
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SST–B-1.12     POSADZKI 
kod CPV 45432100-5 
1.         WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót  
            posadzkowych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku  biurowego RARR  
            S.A.” 
1.2       Zakres stosowania ST  
            Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 1.3       Zakres robót objętych ST 

 
Roboty obejmują wykonanie posadzek: 
 
• posadzkę z płytek ceramicznych gresowych 
• okładziny schodów z płytek ceramicznych 
• posadzkę z deszczółek np. DESKA BARLINECKA 
• posadzka z wykładziny dywanowej w płytkach np. LIBRA LINE 
• posadzka z wykładziny PCV antyelektrostatycznej np. TARKETT - iQ Toro S.C. 
• wycieraczki systemowe np. ALGUMATA 

 
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogólne" 
 1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do tego, aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 
 
1.4.2   Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie.  1.4.3    Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoŜe lub teŜ stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoŜe podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciąŜenia ciągłaego. 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
            Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST."Wymagania ogólne" 
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2.2       Materiały posadzkowe 
 
2.2.1    Posadzka z płytek gresowych i okładziny schodów 
 
            - płytki gresowe antypoślizgowe kalibrowane Quarzite QZ01, QZ12, QZ13 30×30 cm i 40×40 cm,  
              z powierzchnią naturalną, firmy NOWA GALA

- płytki gresowe o podwyŜszonym standardzie, dekorowane (np. imitacja kamienia naturalnego ), 
rektyfikowane, antypoślizgowe, min.40×40 cm, z powierzchnią naturalną lub satynową, firmy 
np.Cersanit, Opoczno, Nowa Gala, ParadyŜ, Imola – w sanitariatach oraz aneksie socjalnym  

            - płytki schodowe, terakota ryflowane NOWA GALA 30x30cm stopnica 
            - podstopnice z płytek NOWA GALA 30x15cm (ciętych) 
            - cokoliki z płytek NOWA GALA 30x6cm  
            - zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do płytek ceramicznych 
            - zaprawa spoinująca Ceresit CM-31 

Klasa ścieralności wszystkich płytek podłogowych – min.IV. 
Stopień antypoślizgowości – min.R10 

 
2.2.2    Posadzka z deszczółek podłogowych 
 
            - deszczułki posadzkowe DESKA BARLINECKA linii „Professional” ( dąb select ) 45,0-120,0cm             
            - klej do desek podłogowych np. L-38 EXPORT SLC 
            - listwy przyścienne do podłóg             
            - lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny np. SILOFLEX 2C MAT 
 
2.2.3    Posadzka z wykładziny dywanowej   
 
            - wykładzina dywanowa obiektowa z rolki – pokoje biurowe na parterze, pom. portierni, kabiny  
               tłumaczy, audytorium w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 221,  
            - płyty wykładziny LIBRA LINES 50x50cm – sala konferencyjno-szkoleniowa nr 211, szkoleniowo- 
               biznesowa nr 330, płaskie powierzchnie posadzki sali konferencyjno-szkoleniowej nr 221 oraz  
               sala konsumpcyjna nr 226 
            - Klej do linoleum np. ARDEX PREMIUM 2150 
            - listwy przyścienne do podłóg             
            - masa samopoziomująca 
 
2.2.4    Posadzka z wykładziny PCV antyelektrostatycznej  TARKETT - iQ Toro S.C. 
 
            - wykładzina podłogowa PCV antyelektrostatyczna  TARKETT - iQ Toro S.C. 
            - Klej do linoleum np. ARDEX PREMIUM 2150 
            - listwy oblicowe do cokołów z wykładziny PCV 
            - masa samopoziomująca 
 
2.2.5     Posadzka z kamienia naturalnego 
 
            - płyty z kamienia naturalnego ( granitu ) w kolorze szaro-beŜowym ( np.Millenium Cream, Persa  
              Avorio, Ivory Brown z serii granitów egzotycznych ) – pomieszczenia ( hole ) nr 205, 207, 222 i 223. 
            Proponuje się płyty o wym. 60×60 cm gr.20 mm o powierzchni antypoślizgowej uzyskanej np. przez  
            staranne szlifowanie do kat. pełnoszlifowanej ( chropowatość powierzchni 0,2-0,3 mm z brakiem  
            widocznych śladów porysowań ) 
            - zaprawa cementowa M-12 lub dowolna zaprawa do klejenia kamienia naturalnego 
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2.2.6    Wycieraczki systemowe ALGUMATA 
 
            - wycieraczka systemowa ALGUMATA 12 RUBBER LX  
            - wycieraczka systemowa ALGUMATA 12 TEXTILE LE 
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WS-00.,Wymagania ogólne" 
 
3.2      Sprzęt do wykonania robót  
3.2.1 Sprzęt do wykonania robót posadzkowych 
 
           Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 
 
4.        TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów 
 

Materiały posadzkowe naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wpływem 
czynników atmosferycznych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
           Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
5.2       Zasady wykonania robót 
             
           Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 

obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz 
moŜliwie bezpośrednio przed ułoŜeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z 
zachowaniem reŜimów wykonawczych producentów materiałów. Nowo wykonane posadzki nie powinny 
być eksploatowane i nie powinno się po nich chodzić przynajmniej przez 10 dni. 

 
5.2.1    Przygotowanie podłoŜy pod wykładziny podłogowe 
           Istniejące podłoŜe naleŜy oczyścić poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podłoŜu moŜna 

ułoŜyć płytki podłogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT. 
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5.2.2   Posadzka z płytek gresowych 
 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy upewnić się czy podłoŜa i podkłady są wykonane tak, by zapewnić 
odpowiednio wyrównane i regularne płaszczyzny wykończonych powierzchni, mając na uwadze 
przewidywane minimalne i maksymalne grubości materiałów podkładowych. Przed rozpoczęciem prac 
naleŜy sprawdzić czy zalecane spadki w podłoŜu zostały wykonane. JeŜeli są one nieprawidłowe naleŜy 
poinformować Inspektora. Nie naleŜy wykonywać spadków przez zwiększanie lub zmniejszanie 
wymaganej grubości materiału podkładowego. NaleŜy sprawdzić czy nie występują niezamierzone 
róŜnice w kolorze płytek układanych w poszczególnych pomieszczeniach. NaleŜy sprawdzić czy klej 
dobrze współpracuje z podłoŜem. UŜyć warstwy gruntującej, jeŜeli zalecane przez producenta kleju. 
Płytki naleŜy przycinać równo i starannie. Przycinanie płytek powinno być ograniczone do minimum, 
zachowując moŜliwe duŜe wymiary i wykonywane w mało wyeksponowanych miejscach. Płytki naleŜy 
układać na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien pokrywać całą powierzchnię podłoŜa i 
całą tylną powierzchnię płytek. Po ułoŜeniu płytek naleŜy oczyścić pozostającą zaprawę z ich 
powierzchni i spoin bez uszkodzeń Usytuowanie przerw dylatacyjnych naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
Dylatacje wypełnić profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zbliŜonym do płytek Płytki naleŜy 
rozmieszczać wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzorów. 
Na posadzki przyjęto płytki gresowe z serii np Opoczno 30x30cm  
Spoiny na całej powierzchni podłóg muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia lub 
elementów charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mieć odpowiadać grubości płytek i stałą 
szerokość 3 mm. NaleŜy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. 
Stosować spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykonać spoiny jak najszybciej po 
ułoŜeniu płytek na zaprawie, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin naleŜy 
wypolerować płytki na ścianach suchym materiałem. Spoiny naleŜy zaimpregnować przeciw wilgoci i 
brudowi. Posadzki naleŜy wykończyć cokolikiem z płytki cokolikowej 30x6cm.             Na stopnie schodowe naleŜy stosować płytki ryflowane, antypoślizgowe. Podstopnice i podesty moŜna wykonać z płytek posadzkowych. 

 
5.2.3   Posadzka z paneli podłogowych DESKA BARLINECKA  

 
Deska barlinecka zbudowana jest z trzech warstw drewna naturalnego, trwale połączonego ekologiczną 
spoiną klejową. Warstwa dekoracyjna wyrobu jest wyszlifowana i siedmiokrotnie pokryta warstwami 
wykończenia lakierniczego (szpachla akrylowa, grunt akrylowy, ekologiczny lakier akrylowy 
utwardzany promieniami UV). Polecaną przez producenta metodą układania deski barlineckiej jest 
wykonanie podłogi jako tzw. podłogi pływającej - bez przyklejania desek do podłoŜa, łącząc 
poszczególne elementy ze sobą w jednolitą płytę podłogową. Gwarancja dla deski barlineckiej z 
systemem barclick wynosi aŜ 25 lat. Po ułoŜeniu naleŜy posadzkę przeszlifować i polakierować 
lakierem chemoutwardzalnym.   5.2.4   Posadzki z wykładziny dywanowej LIBRA LINES z płyt 50x50cm 
PodłoŜe powinno być czyste twarde, wolne od tłuszczu i brudu.Prace naleŜy prowadzić w temperaturze 
otoczenia min.+1°C i przy tej samej temperaturze podłoŜa. Do przyklejania wykładziny naleŜy 
stosować klej zalecany przez producenta. Nie naleŜy stosować w tym samym pomieszczeniu płyt 
wykładziny pochodzących z róŜnych serii produkcyjnych. Przycinając wykładzinę naleŜy uwzględnić 
zmiany wymiarowe pod wpływem środków zawartych w kleju. Układając wykładzinę nalezy. 
postępować zgodnie z instrukcją producenta. Płytki wykładziny naleŜy przyklejać całą powierzchnią. 
Wszelkie zanieczyszczenia klejem naleŜy natychmiast usunąć. 

 
5.2.5 Posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej z PCW – TARKETT - iQ Toro S.C. 
             Przed ułoŜeniem posadzki z wykładziny PCW naleŜy zagruntować podłoŜe preparatem gruntującym i wylać samopoziomującą masę wygladzającą. Grubość warstwy 3-4mm . Do przyklejania wykładzin 

naleŜy stosować kleje  zalecenia przez producenta wykładzin. Zgrzewanie wykladzin oraz listwy 
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wykończeniowe, cokołowe wykonać z materiałów tego samego systemu co wykładzina. Przy docinaniu wykładzin i ich łączeniu naleŜy stosować się do zaleceń producenta.  5.2.6    Wycieraczki systemowe  
            Wycieraczki systemowe naleŜy zamontować w obniŜeniach posadzki.              MontaŜ wycieraczek wg. zaleceń producenta. 

Zaproponowany system to : 
• wkłady gumowe lub naprzemienne wkłady gumowo-szczotkowe tworzące „1”strefę 

przechwytywania brudu gruboziarnistego 
• naprzemienne wkłady winylowo-szczotkowe tworzące „2”strefę przechwytywania brudu 

drobnoziarnistego 
• wkłady tekstylne tworzące „3”strefę wchłaniania wilgoci   

6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . "Wymagania ogólne" 
 
6.3 Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości podłoŜy obejmuje 
 

• ocenę stopnia zagęszczenia podłoŜy 
• grubości warstw 
• ocenę równości podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych 

6.2.2    Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 
 
            a) ocenę jakości materiałów przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
 
         b) ocenę jakości posadzki z płytek ceramicznych: 

• ocenę równości podkładu - dopuszczalna róŜnica poziomów moŜe wynosić max.3mm/2 m 
        i nie więcej niŜ 5 mm w jednym pomieszczeniu, 

• prawidłowość wykonania projektowanych spadków, 
• jakość ułoŜenia płytek i koordynację między spoinami 
• dokładność wykonania spoin- róŜnica max. 1 mm, 
• jakość wykonania wypełnienia spoin. 

 
         c) ocenę jakości posadzki z wykładzin sztucznych: 

• ocenę równości podkładu - dopuszczalna róŜnica poziomów moŜe wynosić max.3mm/2 m 
        i nie więcej niŜ 5 mm w jednym pomieszczeniu, 

• prawidłowość wykonania połączeń poszczególnych el. wykładzin 
• jakość ułoŜenia płyt wykładziny i koordynację między spoinami 
• dokładność wykończenia przy ścianach – stosować wywinięcie na wys.10,0cm 

 
6.3      Ocena wyników badań 
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy    
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7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  
            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST ."Wymagania ogólne"  
7.2 Jednostka obmiarowa 
 
           Jednostką obmiarową dla robót posadzkowych jest 1,0m2 
 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 
 
8.2 Rodzaje odbiorów 

 
• odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoŜy, 
• odbiorór wstępny,  
• odbiorór końcowy.  

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności              Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ."Wymagania ogólne"  
9.1 Cena jednostki obmiarowej 
 
            Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• przygotowanie podłoŜa oraz wykonanie niezbędnych testów, 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów posadzkowych,  
• wykonanie posadzek, 
• wykonanie testów sprawdzających, 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

 11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

  PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.   PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, Klasyfikacje, właściwości  
  PN-EN  ISO 105-45-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST–B-1.13  SUFITY PODWIESZONE 
kod CPV 45421146-9 
 1.         WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
              Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania sufitów  
             podwieszonych w budynku w temacie „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR  
             S.A.” 
 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
 
1.1 Zakres robót objętych ST 
 

• sufity podwieszone z płyt g-k na konstrukcji systemowej 
• sufity podwieszone ARMSTRONG z płyt g-włóknowych na konstrukcji systemowej 
• sufit szklany REI60 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji  
            ST "Wymagania ogólne". ' 
 
2.2       Materiały 
 
2.2.1     Sufity nierozbieralne z płyt g-k na rusztach – system RIGIPS 
 

- płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR PRO gr.12,5mm 
- płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR GKB (GKBI) gr.12,5mm 
- płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGITON RL gr.12,5mm 
- kształtowniki rusztu stalowego typu CW75 i CU75 systemu RIGIPS 
- masa szpachlowa Rigips Standard 
- Masa Pro-Fin do szpachlowania końcowego 
- wszelkie łączniki, taśmy spoinowe, masy szpachlowe, podkładki wg systemu RIGPS 
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2.2.2     Okładziny sufitu z płyt włóknowych ARMSTRONG 
     
            płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 120x30x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK  
             BE+PRELUDE XL 15 
            płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 120x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK+PRELUDE  
             XL 15 
             płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 150x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK  
             BE+PRELUDE XL 15 
             płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 180x30x19mm, typ ULTIMA dB MICROLOOK  
             BE+PRELUDE XL 15 
             płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 60x60x18mm, typ PERLA OP MICROLOOK +PRELUDE  
             XL 15 
             płyty sufitu podwieszonego ARMSTRONG 60x60x19mm, typ ULTIMA MICROLOOK BE+PRELUDE  
             XL 15 
 

konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszony ARMSTRONG 
 

2.2.3     Sufit szklany REI60 
 
             - szkło płaskie klejone gr.6,0cm o odporności ppoŜ REI60 
             - rama z ceownika C120 
 3.        SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, naleŜy zastosować rusztowania. 

 4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
             
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
4.2       Transport materiałów 
 
           Płyty są lekkie i łatwe do przenoszenia. Dzięki własnościom materiałowym nie jest konieczny Ŝaden 

specjalny sposób ich przechowywania czy transportu. Płyty idealnie nadają się do szybkiego procesu 
budowlanego i mogą być instalowane we wczesnej fazie budowy, dzięki odporności i stabilności 
materiału, jakim jest wełna mineralna. 

 5.       WYKONANIE ROBÓT  
5.1      Ogólne zasady wykonania robót 
 
           Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
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5.2      Zasady wykonania robót 
 
5.1.2 Sufit z płyt gipsowo – kartonowych 
 
            MontaŜ naleŜy przeprowadzić zapewniając odpowiednie poziomy stropów, nie dopuszczając do 

pofalowań i zmarszczeń powierzchni oraz nierównego ustawienia elementów. Płyty sufitu naleŜy 
przykręcić do konstrukcji wkrętami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosować fug krzyŜowych. Przesunięcia 
poprzecznych krawędzi płyt muszą wynosić minimum jedną odległość między łatami. Wykonawca 
rozpocznie spoinowanie płyt jedynie w temperaturze powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej O°C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. Połączenia 
płyt naleŜy wypełnić - masą szpachlową Na świeŜą masę naleŜy połoŜyć taśmę spoinową dociskając za 
pomocą pacy do fugi. NałoŜyć warstwę wyrównawczą po związaniu masy szpachlowej i w razie 
potrzeby całość przeszlifować. Podczas szpachlowania końcowego, naleŜy równieŜ zaszpachlować 
wgłębienia po wkrętach, sprawdzając uprzednio czy wkręty nie wystają z płyt. Przy połączeniu płyt z 
tynkiem, przed szpachlowaniem naleŜy nakleić taśmę malarską w miejscu styku. Po szpachlowaniu 
wystającą część taśmy naleŜy usunąć. 

 
5.2.3    Sufit z płyt włóknowych ARMSTRONG 
 

Sufity systemowe ARMSTRONG rozmieszczać naleŜy zgodnie z rysunkiem sufitów. 
Konstrukcja : 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane do stropu nośnego za pomocą odpowiednich 
zamocowań . Dolne końce powinny być zamocowanego profili nośnych systemu A24 w rozstawie max 
1200mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i 
poziomie. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe. Maksymalna odległość 
pierwszego wieszaka od ściany wynosi 300mm.Dodatkowo naleŜy cały układ konstrukcji nośnej i płyt 
docisnąć klipsami higienicznymi w celu uzyskania szczelności stropu. Eliminujemy wówczas efekt 
podciśnienia wynikającego z róŜnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią miedzy sufitowa a powierzchnią 
uŜytkowa ZuŜycie klipsów przypadających na m2 płyty liczy się wg wskaźników katalogowych firmy 
ARMSTRONG. NaleŜy je umieszczać na środniku profila głównego i poprzecznego . 

           MontaŜ płyt : Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt..  
           Płyty ARMSTRONG są łatwe do cięcia za pomocą systemowego noŜa. Widoczne płaszczyzny przecięcia 

naleŜy pomalować farba do malowania brzegów płyty. MontaŜ płyt naleŜy dokonywać zgodnie ze 
schematami montaŜowymi zawartymi w katalogu głównym. Zuzycie materiałów konstrukcji i płyty 
podane jest w tabelach opisujących kaŜdy system. Zaleca się jednak obliczenie zuŜycia konstrukcji i 
płyty na podstawie projektu i detali połączeń.  

 
5.2.4   Sufit szklany 
 
            Konstrukcję pod sufity szklane naleŜy zamocować do Ŝelbetowych elementów stropu w sposób 

pokazany na szczególe konstrukcyjnym. WaŜnym elementem przy montaŜu będzie wykonanie 
dylatacji, odcinającej część konstrukcji mocowanej do istniejącego stropu z częścią mocowaną do 
stropu nowoprojektowanego. Po montaŜu naleŜy uzupełnić ewentualne uszkodzenia powłoki malarskiej 
z farby ognioochronnej Promapaint. Po zamocowaniu ramy konstrukcyjnej, naleŜy ją wypełnić 
elementami ze szkła wg rys. architektury. 

 6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne 
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6.2 Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszonych obejmuje następujące wymagania:  
odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dł. 2 m, 
nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, 
a ścianą max. 3 mm, 
•    nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2 mm, 
•    niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną j:1 O mm. 

 
6.3       Ocena wyników badań 
 
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
           Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
 
            Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1 m2 
 8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
              
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
8.2       Rodzaje odbiorów 
 
            Roboty podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy  
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  "Wymagania ogólne" 
 
9.2       Cena jednostki obmiarowej 
             
            Cena jednostkowa obejmuje: 
 

a) sufit i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych: 
 

• zakup materiałów 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• zamontowanie łat 
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• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 
b) sufit z płyt włókowych ARMSTRONG: 
 

• zakup materiałów 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• montaŜ rusztu systemowego 
• mocowanie płyt  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 
c) sufit szklany: 
 

• zakup materiałów 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• montaŜ ramy stalowej 
• mocowanie płyt szkła 
• uporządkowanie miejsca pracy 

 10      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
              PN- 72/8-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST–B-1.14  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 
kod CPV 45262520-2     
 
1.        WSTĘP 
 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR S.A.” 
 1.2      Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3       Zakres robót objętych robotami rozbiórkowymi : 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 
. rozbiórkę istniejących ścianek   
. rozbiórkę świetlika dachowego 
. rozbiórkę elementów Ŝelbetowych 
. wykucie z muru ościeŜnic okiennych i drzwiowych oraz krat okiennych 
. skucie tynków i wykładzin na ścianach 
. rozbiórkę posadzek 
. rozbiorkę pokrycia dachu (papa+ocieplenie) 
. wynoszenie, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 
  
Roboty remontowe obejmują: 
. zamurowanie otworów drzwiowych   
. wykonanie przesklepień dla nowych otworów okiennych i drzwiowych 
. przecierkę tynków  

 
1.4       Określenia podstawowe 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji "Wymagania ogólne" 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
            Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w "Wymagania ogólne".  
2.2        Roboty rozbiórkowe 
   
            Materiały po robotach rozbiorkowych naleŜy usunąć bazpośrednio po pracach wyburzeniowych.   2.2 Roboty remontowe 
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2.2.1       Zamurowania      - cegła pełna kl.15 
   - zaprawa cem-wap M-7 

   
2.2.2     Przesklepienia otworów 
 

    dwuteownik 120, 160 
    kątownik 100x100x10 
Belki nadproŜa przyjmować zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Przed zamontowaniem belki 
naleŜy oczyścić przez piaskowanie do I-go stopnia czystości i pomalować antykorozyjnie 

 3.        SPRZĘT 
 3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne"  3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 
            Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić przy pomocy drobnego sprzętu mechanicznego takiego 

jak młoty udarowe, przecinaki, szlifierki kątowe. Do transportu materiałów z rozbiórki – wyciąg 
przyścienny. Wywóz gruzu i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami 
skrzyniowymi i samowyładowczymi. 

                   
4.         TRANSPORT GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
          
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" 
 
4.2 Transport gruzu i materiałów z rozbiórki 
 

Gruz jak i pozostałe materiały pochodzące z rozbiorki, zostaną przewiezione w miejsce  wskazane przez Inwestora na odległość do 5,0km. Wszystkie materiały z rozbiórki podlegające 
utylizacji naleŜy wywieźć do odpowiedniego zakładu wykonującego tą czynność.  

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1      Ogólne zasady wykonania robót             Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w "Wymagania ogólne". 
 5.2      Wykonanie robót rozbiórkowych 

 
Przed przystąpieniem do rozbiórki musi zostać odłączone zasilanie energetyczne i wodne 
remontowanych pomieszczeń przez osoby uprawnione i w porozumieniu z właścicielami mediów. 
Większość robót będzie prowadzona wewnątrz budynku, który w godz. 7.30 – 16.00 będzie budynkiem „czynnym”. Wykonawca musi tak prowadzić roboty aby w moŜliwie  jak najmniejszym stopniu zakłócić 
pracę zatrudnionych tu ludzi. Obszary budynku objęte pracami budowlanymi naleŜy bezwzględnie 
wydzielić i zamknąć dla osób postronnych. Prace budowlane naleŜy prowadzić etapami, tak aby osoby 
zatrudnione w budynku w kaŜdej chwili, miały zapewnione drogi ewakuacji i ich bezpieczeństwo w 
trakcie wykonywania prac budowlanych nie było zagroŜone. Teren robot musi być oddzielony i 
oznakowany.  Szczególnie naleŜy zabezpieczyć strefę komunikacyjną, po rozbiórce ścianek barierek na 
poziomach pięter I-szego i II-giego naleŜy wykonać barierki zabezpieczające. Pomieszczenia w których 
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będą prowadzone prace rozbiórkowe, naleŜy w miarę moŜliwości oddziełić kurtynami 
zabezpieczającymi przed rozprzestrzenianiem sią pyłu po budynku. Roboty rozbiórkowe naleŜy 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Po robotach rozbiorkowych teren powinien zostać uprzątnięty. 

 
5.2.1    Rozbiórka istniejących ścianek i demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 

 
Rozbiórkę naleŜy prowadzić w kierunku odwrotnym do budowania budynku. Zaczynać naleŜy od 
rozbiórki ścianek wewnętrznych, wykucia naświetli i ościeŜnic drzwiowych, demontaŜu armatury 
sanitarnej, bez naruszania konstrukcji budynku. DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy 
rozpocząć od zdjęcia kwater okiennych i skrzydeł drzwiowych i złoŜeniu we wskazane przez Inwestora 
miejsce. Wywóz stolarki tylko za zgodą Inwestora. Materiał pochodzący z rozbiórek naleŜy 
sukcesywnie odtransportowywać na zewnątrz budynku. W tym celu naleŜy wykorzystać rynnę do gruzu 
lub wyciąg przyścienny. Zabrania się wykonywania zawału mechanicznego ścianek wewnętrznych. 
Część cegieł pochodzących z rozbiórki naleŜy oczyścic i wykorzystać do zamurowań otworów 
drzwiowych. 
             

5.2.2    Rozbiórka świetlika dachowego 
 
Rozbiórkę moŜna rozpocząć po wykonaniu stropu nad I-szym piętrem. Po wykonaniu rusztowania, 
naleŜy rozszklić sufit z płyt szklanych. Szkło naleŜy wynieść z budynku. Istniejącą konstrukcję stropu, 
po odpowiednim podstemplowaniu i zadeskowaniu, moŜna wykorzystać jako rusztowanie do 
demontaŜu tafli szklanych świetlika dachowego jak i samej konstrukcji stalowej świetlika. Nie naleŜy 
szkła i elementów konstrukcji składować na dachu tylko przetransportować przed budynek i wywieźć 
do utylizacji. W czasie rozbiórki naleŜy ściśle przestrzegać przepisów bhp dotyczących prac związanych 
z rozszkleniem i demontaŜem konstrukcji stalowych. 
          

5.2.3    Skucie tynków i wykładzin ścian 
 
Wszystkie istniejące tynki oraz okładziny ścienne z płytek glazurowanych naleŜy skuć do gołego muru. 
Następnie naleŜy oczyścić ściany szczotkami drucianymi z resztek zaprawy i odkuć spoiny na 
głębokość ok.1,0cm.  Przed przystąpieniem do robót naleŜy uszczelnić drzwi tak aby kurz nie 
przedostawał się do pomieszczeń nie objętych remontem. Pracownicy winni pracować w maskach 
ochronnych. 
 

5.2.4    Skucie posadzek 
 
Istniejące posadzki w suterenach i parteru (na gruncie) naleŜy skuć do poziomu posadowienia 
projektowanych warstw posadzkowych. Na poziomie I-szego i II-giego piętra demontaŜ posadzek 
obejmuje jedynie pomieszczenia sanitariatów i pas posadzki szer. ok.40,0cm przyległy do 
demontowanego murku-balustrady. Aby uniknąć rozbiórki płytek z całego korytarza, w/w pas naleŜy 
naciąć piłą do betonu, do głębokości warstw akustycznych, a po wykonaniu pozostałych robót 
budowlanych, uzupełnić płytkami o podobnym kolorze i wymiarach. 
 

5.2.5    Rozbiórka pokrycia papowego 
 
           Zakładając, Ŝe w trakcie robót rozbiórkowych świetlika dachowego, istniejace pokrycie ulegnie 

powaŜnej dewastacji, naleŜy je rozebrać wraz z warstwą ocieplenia do istniejącej płyty cementowej. 
           Zdemontowaną papę i płyty ocieplenia naleŜy transportować na ziemię i przygotować do wywozu do 

utylizacji. Nie naleŜy materiałów z rozbiórki składować przy budynku.  
 
5.2.6    Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 

 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy wywieźć na wysypisko lub do utylizacji. Koszt 
wywozu i utylizacji pokrywa Inwestor. 
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5.3 Wykonanie robót remontowych 
 

5.3.1    Zamurowanie wnęk po grzejnikach i otworów drzwiowych 
 
Zamurowania wykonać cegłą pełną gr.12,0cm na zaprawie cem-wap M-7 
             

5.3.2     Przesklepienia otworów 
 
         Kolejność robot : 
1. wykucie bruzd pod belki stalowe 
2. osadzenie belek w przygotowanych bruzdach 
3. połączenie belek śrubami wg projektu konstrukcji 
4. obłoŜyć belki siatką Rabitza i zabetonowanie bruzd z belkami nadproŜa 
5. po osiągnięciu przez beton określonej wytrzymałości, wykucie otworów 
 
Belki stalowe przed osadzeniem neleŜy obłoŜyć siatką Rabitza. Wszystkie elementy nadproŜy będą 
przygotowane na warsztacie i zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie prace związane z wykonaniem 
nadproŜy naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej i zgłosić do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
         5.3.3    Przecierka tynkow  
 

         Na istniejących tynkach stropów naleŜy wykonać przecierkę z zaprawy wapiennej i gipsu 
szpachlowego. Tynki odparzone naleŜy odkuć do gołej płyty i po zagruntowaniu odtworzyć tynk. 

 
6.        KONTROLA JAKOŚCI  6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 
           
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne" 

 
7.        OBMIAR ROBÓT  7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w "Wymagania  ogólne" 
 7.2      Jednostka obmiarowa  
           Jednostką obmiarową dla robót jest m2 lub m3 w zaleŜności od rodzaju robót 
 
8.        ODBiÓR ROBÓT  8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w "Wymagania ogólne" 
8.2      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiór przed rozbiórką - na ilość robót do wykonania 
- odbiór pośredni - sprawdzenie    
- odbiór końcowy 

 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w "Wymagania ogólne”  
9.2       Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje  
• roboty przygotowawcze do rozbiórki . 
• rozbiórki i wykucia 
• wywóz materiałów z rozbiórki 
• utylizacja materiałów z rozbiórki 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej,        
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń zawartych w "Wymagania ogólne”  
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