


1. WST�P 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem o�wietlenia zewn�trznego 

dla zadania „Budowa Budynku Inkubatora Technologicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem o�wietlenia zewn�trznego dla zadania okre�lonego w punkcie 1.1 zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow�. 
Opis techniczny i rysunki obejmuj�: 
• o�wietlenie parkingów i ci�gów pieszych 

• o�wietlenie reklam 

• zasilanie i sterowanie o�wietleniem zewn�trznym 

• rury ochronne  

1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 

normami i okre�leniami podanymi w ST-„Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 

ustawy „Prawo budowlane”. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały u�yte do wykonania robót instalacyjnych powinny spełnia� warunki 

okre�lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiada� warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom oraz 

powinny by� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiałami stosowanymi do wykonania zakresu robót obj�tych SST s�: 
• słupy o�wietleniowe wys. 10m z wysi�gnikiem pojedynczym i podwójnym 

• słupy parkowe 

• latarnie parkowe wys. 1m 

• fundamenty prefabrykowany betonowy  

• oprawy o�wietleniowe ze �ródłem �wiatła 

• tabliczki bezpiecznikowe słupowe 

• kabel YAKY 4x25 

• kabel YKY 3x4 

• kabel YKY 4x4 

• kabel YDY 3x4, YDY 4x4, YDY 3x2,5 

• rury osłonowe  

• piasek 

• �wir filtracyjny 



• ko�cówki kablowe do 1kV  

• wył�czniki nadpr�dowe 

• obudowy z listwami zaciskowymi (TOZ1, TOZ2) 

• materiały pomocnicze 

Materiały powinny by� jak okre�lono w specyfikacji. Niedopuszczalne jest stosowanie do 

robót monta�owych i prefabrykacji wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

2.1.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 

powinny by� opracowane przez generalnego wykonawc� robót lub przedsi�biorstwo 

wykonuj�ce dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 

by� dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by� uło�one w miejscu, 

gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.

Magazynowane rury powinny by� zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wy�sza ni� 40
o
C i opadami atmosferycznymi. Dłu�sze 

składowanie rur powinno odbywa� si� w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych. 

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

mo�liwe, rury o grubszej �ciance powinny znajdowa� si� na spodzie. 

Rury powinny by� składowane na równym podło�u na podkładkach i przekładkach 

drewnianych, a wysoko�� stosu nie powinna przekracza� 1,5m. Zabezpieczenie przed 

rozsuwaniem si� dolnej cz��ci rur mo�na dokona� za pomoc� kołków i klinów drewnianych. 

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone 

odci��, a ko�ce rur zfazowa�. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany, z 

zachowaniem wy�ej omówionych �rodków ostro�no�ci. 

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

3. SPRZ�T 
Sprz�t powinien odpowiada� ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do jako�ci jak i 

wytrzymało�ci , mie� ustalone parametry techniczne i by� stosowany zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Sprz�t powinien by� jak okre�lony w specyfikacji, b�d� inny o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora nadzoru. 

Sprz�t mo�na uruchomi� po zbadaniu stanu technicznego. Urz�dzenia nale�y zabezpieczy�
przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezb�dnych do wykonania danego rodzaju 

robót. 



�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu o�wietlenia zewn�trznego to:  

• samochód samowyładowczy,  

• �uraw samochodowy,  

• koparko-ładowarka,  

• koparka ła�cuchowa od rowów kablowych itp. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du�ej masie lub znacznym gabarycie 

przeprowadzi� za pomoc� d�wignic lub �urawia samochodowego. 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia materiałów. 

W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przewo�one przedmioty i materiały w sposób 

uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce 

ze specjalnych wła�ciwo�ci tych urz�dze� i zastrze�one przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku nale�y przestrzega� zalece� wytwórców, a w 

szczególno�ci: transportowane urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi drganiami i 

wstrz�sami oraz przesuwaniem si�. 
Transport powinien by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne. 
Technologia budowy okre�lona jest w projekcie wykonawczym o�wietlenia zewn�trznego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-„Wymagania ogólne” oraz w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych  . 

Wykonanie robót powinno by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-„Wymagania ogólne”, oraz a Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych. 

6.1. Kontrola jako�ci materiałów. 
Słupy o�wietleniowe, oprawy kompletne, rury, kable i pozostałe materiały powinny posiada�
atest fabryczny lub �wiadectwo jako�ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezb�dne 

certyfikaty, gwarancje i DTR. 

6.1.Kontrola i badania w trakcie robót: 
• zgodno�ci z dokumentacj� i przepisami 

• poprawnego monta�u 

• poprawno�ci oznaczenia 

• braku widocznych uszkodze�
• nale�ytego stanu izolacji 

6.3.  Czynno�ci pomonta�owe. 
Po wykonaniu robót nale�y: 

• wykona� dokumentacje powykonawcz�
• sporz�dzi� protokoły z pomiarów: 

o sprawdzenie ci�gło�ci �ył 

o pomiar rezystancji izolacji 

• dokona� wpisów do dziennika budowy 



• zachowa� atesty atesty zastosowanych materiałów 

• zgłosi� gotowo�� do odbioru ko�cowego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót obj�tych realizacj� przedmiotowej 

inwestycji obmiar robót nie obowi�zuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Monta�owych. 

8.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU 
W trakcie prowadzenia robót monta�owych nale�y dokona� odbioru robót ulegaj�cych 

zakryciu tj: uło�enie kabli, uło�enie rur ochronnych, monta� fundamentów. Przy odbiorze  

powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 

• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 

• protokoły pomiarów i bada�
• �wiadectwa jako�ci i dopuszczenia do eksploatacji urz�dze� i materiałów 

• dokumentacja DTR zamontowanych urz�dze�
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.2.ODBIÓR KO�COWY 
Przy dokonywaniu odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z umow�, 
Dokumentacj� Projektow�, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami 

i przepisami oraz sprawdzi� czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 

eksploatacji i sporz�dzi� protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i 

ustale�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne wymagania . 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST-„Wymagania ogólne” 

9.1.Płatno�ci. 
Płatno�� zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny umowy 

brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

W odniesieniu do w/w robót wymagania okre�laj� ogólne przpisy i normy dotycz�ce instalacji 

elektrycznych podane w ST-„Wymagania ogólne”. 

Inne: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych 


